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dell’esecuzione dell’ORNI (scheda dei dati sul sito e moduli di notifica) e contiene 
informazioni generali per tutti gli attori coinvolti nel processo.  

L’autorità direttiva per l’approvazione e il risanamento di linee elettriche della rete 
pubblica di distribuzione dell’elettricità è l’Ispettorato federale degli impianti a corren-
te forte (ESTI), eventualmente l’Ufficio federale dell’energia (UFE); per gli elettrodotti 
ferroviari l’autorità direttiva è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). In caso di linee 
combinate la competenza viene definita a seconda dei casi. Nell’ambito della procedura 
di approvazione dei piani i Cantoni vengono consultati dall’autorità federale competen-
te.  

Questo aiuto all’esecuzione si applica soltanto alle linee aeree e alle linee in cavo per il 
trasporto di energia elettrica disciplinate nell’allegato 1 numero 1 dell’ORNI: 

Allegato 1 ORNI 
11 Campo d’applicazione 
1 Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione 
nominale di almeno 1000 V: 
 a. linee aeree a corrente alternata 
 b. linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi separati 

Le linee elettriche con una tensione nominale inferiore a 1000 V, le linee a corrente 
continua nonché tutte le linee in cavo con più conduttori non vengono trattate nel 
presente aiuto all’esecuzione. Per queste linee i valori limite d’immissione secondo 
l’allegato 2 ORNI si intendono rispettati a priori. Inoltre per dette linee l’ORNI non 
definisce esplicitamente delle limitazioni preventive delle emissioni (per es. valori 
limite dell’impianto). 

Non sono inoltre oggetto del presente aiuto all’esecuzione le linee di contatto di ferro-
vie e tram e le loro linee d’alimentazione1. Queste sono disciplinate separatamente 
nell’ORNI (allegato 1 numero 5 ORNI).  

Il presente aiuto all’esecuzione non si applica all’esposizione del personale durante i 
lavori di manutenzione sulle linee elettriche (art. 2 cpv. 2 lett. a ORNI). In questo caso 
non è applicabile l’ORNI bensì le prescrizioni sulla protezione dei lavoratori.2 

   
1 Rientrano invece nel campo d’applicazione gli elettrodotti a 16.7 Hz con livelli di tensione di 66 kV e 132 kV. 
2 Valori limite sul posto di lavoro 2007, SUVA Lucerna 
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1.2 Schema di protezione dell’ORNI 

Nel settore delle linee elettriche l’ORNI persegue due obiettivi di protezione: 

> prevenire pericoli acuti e accertati nonché disturbi notevoli alle persone; 
> limitare in via preventiva l’esposizione di lungo periodo delle persone ai campi 

magnetici delle linee elettriche.  

Il primo obiettivo, la protezione da pericoli acuti e da disturbi notevoli, viene concre-
tizzato nell’allegato 2 ORNI sotto forma di valori limite d’immissione (VLI). I pericoli 
acuti riguardano la stimolazione di cellule nervose e muscolari che può essere provoca-
ta da campi elettrici o magnetici molto forti. I disturbi possono invece essere provocati 
soltanto dal campo elettrico. Ad esempio all’interno di un campo elettrico molto forte 
possono manifestarsi reazioni dolorose al contatto con oggetti metallici. Il valore limite 
d’immissione per l’intensità del campo elettrico è stato stabilito in modo da escludere 
con grande certezza la stimolazione di cellule e gli effetti dannosi. 

I valori limite d’immissione devono essere rispettati sempre, in particolare anche quan-
do le immissioni sono le più elevate, e ovunque, anche dove le persone possono sog-
giornare soltanto per un breve periodo. In generale tutte le linee che superano il valore 
limite d’immissione relativo all’intensità del campo elettrico nello stato di esercizio più 
sfavorevole devono essere risanate 3 . Per motivi di proporzionalità degli interventi 
devono essere risanate in via prioritaria quelle sezioni di linea per le quali si verificano 
concretamente disturbi notevoli. In assenza di tali effetti il risanamento non viene 
considerato urgente.  

Le limitazioni preventive delle emissioni dell’ORNI, al contrario dei valori limite 
d’immissione, si riferiscono all’esposizione di lungo periodo delle persone. Esse si 
applicano pertanto solo ai luoghi dove le persone soggiornano in modo prolungato, 
definiti nell’ORNI come «luoghi a utilizzazione sensibile». L’esposizione di lungo 
periodo viene limitata da un lato mediante interventi sugli impianti, dall’altro mante-
nendo una distanza sufficiente rispetto alle nuove zone edificabili da delimitare. 

   
3 In tutto l’aiuto all’esecuzione il termine «risanamento» indica soltanto le misure adottate per rispettare le esigenze dell’ORNI. Sono 

escluse misure di manutenzione e ammodernamento per garantire la sicurezza tecnica delle linee. 
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2   > Definizioni  

  
 In questo capitolo vengono da un lato illustrate e precisate le definizioni dell’ORNI e dall’altro introdotti  

altri termini impiegati nel presente aiuto all’esecuzione. 

  

2.1 Impianto 

Le limitazioni preventive delle emissioni dell’allegato 1 numero 1 ORNI si riferiscono 
soltanto a un impianto singolo. La definizione di impianto riveste pertanto un’impor-
tanza fondamentale nell’applicazione di queste disposizioni. Essa può differire dalla 
definizione comunemente impiegata nel diritto sull’elettricità. Nel seguito per «impian-
to» si intende sempre un impianto come definito nell’allegato 1 numero 12 ORNI:  

Allegato 1 ORNI 
12 Definizioni 
… 
3 Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra 
montati su un traliccio o situati in un impianto di cavi interrati. Essa può comprendere uno 
o più tratti di linea. 
4 All’interno della sezione di linea sottoposta a valutazione, l’impianto comprende tutti i 
tratti di linea che si trovano in un’area circoscritta e facilmente delimitabile. 
… 

Questa definizione delimita da un lato la lunghezza dell’impianto (solo «la sezione di 
linea sottoposta a valutazione»), dall’altro definisce quale insieme di tratti di linea4 
devono essere inclusi nel calcolo della densità del flusso magnetico e nella determina-
zione dell’occupazione di fase ottimale. Tale aspetto riveste un’importanza particolare 
per le linee parallele. Per detta definizione sono opportune le spiegazioni riportate nel 
seguito. 

   
4 Nella rete di trasporto delle ferrovie a 16.7 Hz i singoli tratti di linea vengono denominati «anelli». 
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2.1.1 Sezione di linea sottoposta a valutazione 

L’allegato 1 numero 12 capoverso 4 ORNI presuppone che la valutazione RNI di linee 
elettriche avvenga per sezioni di linee limitate5. Ciò è conforme alla prassi comune per 
la presentazione e l’approvazione di piani di linee, i quali riguardano sempre una 
sezione di linea definita. In casi estremi può trattarsi della realizzazione di una nuova 
sezione di linea di diverse decine di chilometri, oppure della sostituzione o del trasfe-
rimento di pochi tralicci. Nell’ultimo caso per «sezione di linea sottoposta a valutazio-
ne» si intendono tutte le campate fra i tralicci in questione più le due campate adiacenti 
alle estremità. Il rispetto delle disposizioni dell’ORNI deve essere verificato soltanto 
per questo tratto delimitato.  

Può accadere che uno stesso progetto relativo a una linea debba essere suddiviso in 
singole sottosezioni alle quali si applicano requisiti differenti. Se ad esempio viene 
realizzata una nuova linea da A a B e da B a C la linea viene montata sui tralicci di una 
vecchia linea, la prima sottosezione ai sensi dell’ORNI rappresenta una nuovo impian-
to (capitolo 2.5.1), la seconda una modifica di un vecchio impianto (capitolo 2.6.1). 

2.1.2 Linee comuni 

Tutti i tratti di linea montati su un traliccio o situati in un impianto di cavi sono consi-
derati come una linea (all. 1 n. 12 cpv. 3 ORNI), anche se non appartengono alla stessa 
impresa. Questo vale anche per le linee che comprendono sia tratti della rete pubblica 
(50 Hz) sia tratti della rete di trasmissione delle ferrovie (16.7 Hz). In caso di linee co-
muni a due o più imprese elettriche ai fini della valutazione RNI devono essere consi-
derati tutti i tratti di linea.  

2.1.3 Area circoscritta e facilmente delimitabile in caso di linee parallel 

All’interno della sezione di linea da sottoporre a valutazione (capitolo 2.1.1) le linee 
parallele sono considerate nel complesso come un impianto ai sensi dell’ORNI qualora 
appartengano ad un’area circoscritta e facilmente delimitabile. Per determinare questo 
caso, si procede nel modo illustrato nel seguito. 

In una prima fase le due linee vengono considerate separatamente. Per ciascuna delle 
due linee viene determinata, mediante un modello di calcolo 2D (capitolo 8.1.4) l’iso-
linea a 1 µT sul piano perpendicolare all’asse della linea. In questa fase si devono pre-
ventivare per ogni linea le correnti determinate conformemente al capitolo 2.4.1 e 
l’occupazione di fase ottimale (capitolo 8.4). Se le isolinee a 1 µT delle due linee si 
toccano o si sovrappongono, entrambe le linee vengono considerate complessivamente 
come un unico impianto. Una situazione di questo genere è esemplificata nella figura 1 
relativa a due linee aeree parallele da 110 kV. 

   
5 Soltanto nell’ottimizzazione di fase è necessaria, in taluni casi, una valutazione di più ampio raggio. Come illustrato nel capitolo 8.4.4, 

l’ottimizzazione dell’occupazione di fase su una determinata sezione di linea può comportare l’aumento della densità del flusso magneti-
co su un’altra sezione di linea. 
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Fig. 1 > Due linee aeree parallele che ai sensi dell’ORNI sono considerate come un unico impianto. 

Per le spiegazioni si rimanda al testo. 

 

 

Fig. 2 > Due linee aeree parallele che ai sensi dell’ORNI sono considerate come due impianti separati. 

Per le spiegazioni si rimanda al testo. 

 

 
Se le due isolinee a 1 µT non si toccano, come avviene nella figura 2, allora entrambe 
le linee sono considerate impianti separati. Esse vengono valutate indipendentemente e 
ognuna di loro deve soddisfare i requisiti preventivi dell’ORNI. In particolare ognuna 
delle due linee deve rispettare il valore limite dell’impianto per le radiazioni emesse da 
ogni singola linea. 
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2.3 Valore limite dell’impianto (VLImp) 

Art. 3 ORNI Definizioni 
… 
6 Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni pro-
dotte da un singolo impianto. 

Allegato 1 ORNI  
14 Valore limite dell’impianto 
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 
μT. 

Il valore limite dell’impianto si riferisce soltanto a: 

> luoghi a utilizzazione sensibile (capitolo 2.7);  
> stato di esercizio determinante (capitolo 2.4); 
> densità del flusso magnetico generato da un singolo impianto (capitolo 2.1). 

Nell’ambito della limitazione preventiva delle emissioni il valore limite dell’impianto 
svolge quattro funzioni: 

> deve essere generalmente rispettato in caso di realizzazione di nuovi impianti in 
luoghi a utilizzazione sensibile (all. 1 n. 15 cpv. 1 ORNI); 

> in caso di modifica di impianti esistenti, serve a identificare i luoghi a utilizzazione 
sensibile dove la densità del flusso magnetico non deve aumentare (art. 9 cpv. 1 
ORNI); 

> per gli impianti esistenti serve come criterio per stabilire se l’occupazione delle fasi 
deve essere ottimizzata (all. 1 n. 16 cpv. 1 ORNI); 

> nella delimitazione di zone edificabili definisce indirettamente la distanza minima 
della nuova zona edificabile da un impianto esistente o pianificato (art. 16 ORNI). 
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Nel seguito, come anche nella scheda di dati sul sito (allegato 1) e nel modulo di noti-
fica «Accertamento del risanamento per una vecchia linea ad alta tensione» (allegato 2) 
si procederà sempre con la combinazione determinante delle direzioni di carico di una 
coppia di tratti di linea. Si applicano i seguenti metodi: 

> si distinguono tre diverse combinazioni di direzioni di carico di due tratti di linea:  
– carichi nella stessa direzione; 
– carichi in direzioni opposte; 
– direzioni di carico disaccoppiate, ovvero i carichi nella stessa direzione e in dire-

zioni opposte sono parimenti importanti. Questo può verificarsi in tratti di linea 
con direzioni di carico reversibili, che vengono utilizzati l’uno indipendentemente 
dall’altro, in particolare fra tratti di linea di livelli di tensione diversi.  

Nella pianificazione di una linea è necessario stimare la combinazione determinante 
delle direzioni di carico sulla base delle conoscenze sul funzionamento della linea 
pianificata all’interno della rete oppure determinare la combinazione sulla base di 
simulazioni con procedimenti di analisi statistici conformemente a 8.6.2. Se sono già 
disponibili dei dati di esercizio, l’analisi statistica secondo 8.6.2 consente di definire 
chiaramente i singoli casi. 

> Fra due tratti di linea di frequenza diversa (50 Hz e 16.7 Hz) la combinazione delle 
direzioni di carico non è rilevante ai fini della valutazione RNI. Il valore efficace 
della densità del flusso magnetico in questo caso è indipendente dalla relazione di 
fase reciproca dei due campi di frequenza diversa e dall’occupazione di fase scelta. 

> Negli impianti con più di due tratti di linea della stessa frequenza viene stimata o 
calcolata la combinazione determinante delle direzioni di carico per ogni coppia di 
tratti di linea. 

Le previsioni relative alle direzioni del carico o la valutazione delle reali condizione di 
esercizio devono riferirsi generalmente a un anno intero.  

2.4.3 Freccia determinante dei conduttori di linee aeree 

Il terzo parametro che definisce lo stato di esercizio determinante di una linea aerea è 
l’altezza dei conduttori rispetto al suolo. La freccia o l’altezza dei conduttori dal suolo 
dipende dalla temperatura dei conduttori e quindi dalle condizioni di esercizio e clima-
tiche attuali. Ai fini della valutazione RNI sono determinanti i profili longitudinali già 
autorizzati o presentati ai fini dell’approvazione. La distanza dal suolo minima indicata 
in questi profili deve soddisfare i requisiti di sicurezza della legislazione sull’elettri-
cità10.  

   
10 Articolo 19 OLEI o la vecchia ordinanza del 7/7/1933 sulla corrente forte per le linee approvate prima dell’entrata in vigore dell’OLEI. 
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2.5 Impianti vecchi e nuovi 

2.5.1 Considerazioni generali 

Secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 ORNI un impianto può essere considerato nuovo o 
vecchio. Tale distinzione è importante poiché gli impianti nuovi o vecchi sono soggetti 
a requisiti diversi. 

Art. 3 ORNI Definizioni 
1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la 
decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in 
giudicato. 
2 Gli impianti sono considerati nuovi se: 
 a. all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori 

di costruzione o l’inizio dell’esercizio non era ancora passata in giudicato; 
 b. sono trasferiti in un altro sito; oppure 
 c. sono sostituiti nel medesimo sito; … 

Lo status di «nuovo ai sensi dell’ORNI» è attribuito pertanto a tutti i tratti di linea che 
in base alla data di approvazione dei piani sono stati o verranno costruiti a partire dal 
1° febbraio 2000. Essi mantengono questo status per tutta la loro durata di vita, anche 
in caso di successive modifiche di qualsiasi genere. Tutti gli altri tratti di linea ai sensi 
dell’ORNI sono «vecchi».11  

In linea generale, anche un vecchio impianto ottiene lo status di «nuovo ai sensi 
dell’ORNI» quando deve essere trasferito in altro sito o sostituito nello stesso sito 
(art. 3 cpv. 2 lett. b e c ORNI). Questa disposizione ha lo scopo di evitare di tollerare 
nel lungo periodo superamenti del valore limite dell’impianto che sono invece ammessi 
per le vecchie linee. Tali superamenti devono essere eliminati se l’intervento è possibi-
le sotto il profilo tecnico e dell’esercizio e se è sopportabile da un punto di vista eco-
nomico. Secondo l’intenzione del legislatore questo caso si verifica quando una sezio-
ne di linea deve essere sostituita o trasferita. Nelle linee aeree la sezione deve 
presentare una lunghezza minima affinché sia possibile ottenere realisticamente una 
riduzione significativa della densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione 
sensibile prima esposti a un valore superiore a quello limite dell’impianto.  

Se viene trasferita o sostituita una sezione breve di linea, questa sezione diventa un 
nuovo impianto, ma non le sezioni di collegamento per le quali non sono necessari 

   
11 Un caso speciale è costituito dai blocchi di tubi per linee in cavo che sono stati realizzati come riserva ma che sono ancora vuoti. In 

questo caso per determinare se si tratta di impianti nuovi o vecchi ai sensi dell’ORNI non è determinante la data di approvazione dei 
piani per la parte elettrica dell’impianto di cavi bensì quella dell’autorizzazione a costruire il blocco di tubi. Gli impianti di cavi in blocchi di 
tubi, autorizzati prima dell’1/2/2000, sono perciò considerati ai sensi dell’ORNI come impianti vecchi anche se l’approvazione dei piani 
per la parte elettrica è passata o passerà in giudicato dopo l’1/2/2000. 
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adattamenti. Un progetto localmente limitato non deve provocare una reazione a catena 
sulle sezioni di linea limitrofe.  

Nell’allegato 7 viene riepilogato il tipo status secondo ORNI (nuovo impianto, vecchio 
impianto, modifica di un vecchio impianto) per gli adattamenti più frequenti. 

2.5.2 Trasferimento di un vecchio impianto in un altro sito 

Per le linee aeree deve essere applicato l’articolo 3 capoverso 2 lettera b ORNI soltanto 
se il vecchio impianto lascia il tracciato precedente per una lunghezza di almeno tre 
campate continue, pari ad un trasferimento di due tralicci in successione dall’asse della 
linea precedente. Se vengono posate su un nuovo tracciato meno di tre campate conti-
nue, queste assumono conservano lo status di «vecchio impianto».  

Per le linee in cavo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b ORNI è applicabile quando il 
blocco di tubi o la galleria portacavi viene realizzato su un nuovo tracciato, diverso da 
quello precedente.  

2.5.3 Sostituzione di un vecchio impianto nello stesso sito 

Per le linee aeree deve essere applicato l’articolo 3 capoverso 2 lettera c ORNI quando 
vengono sostituiti completamente almeno due pali successivi a traliccio o in calce-
struzzo incluse le loro fondazioni. La sezione di linea da sottoporre a valutazione com-
prende le campate fra i tralicci da sostituire nonché le due campate adiacenti alle 
estremità. 

L’articolo 3 capoverso 2 lettera c ORNI non è applicabile  

> in caso di sostituzione di un solo palo a traliccio o in calcestruzzo comprensivo di 
fondazioni; 

> in caso di sostituzione delle aste di legno di una linea sul tracciato precedente; 
> in caso di sostituzione di corde conduttrici. 

Per le linee in cavo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c ORNI è applicabile quando il 
blocco di tubi o la galleria portacavi viene sostituito sul tracciato precedente. Non è 
invece applicabile alla semplice sostituzione di cavi all’interno di un blocco di tubi o di 
una galleria portacavi esistente. 
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2.6 Modifica di un vecchio impianto 

Gli adattamenti costruttivi o le modifiche di esercizio di una linea possono comportare 
un cambiamento della densità del flusso magnetico rispetto alle condizioni approvate. 
Secondo l’articolo 11 ORNI, in caso di modifiche di questo genere deve essere presen-
tata una scheda aggiornata dei dati sul sito all’autorità incaricata dell’approvazione dei 
piani. L’allegato 1 numero 12 ORNI definisce queste modifiche in modo esaustivo. Nel 
seguito vengono definite come «modifiche ai sensi dell’ORNI» e vengono illustrate 
sulla base di esempi. Nell’allegato 7 viene riepilogato il tipo stato secondo ORNI (nuo-
vo impianto, vecchio impianto, modifica di un vecchio impianto) per gli adattamenti 
più frequenti. 

Allegato 1 ORNI 
… 
12 Definizioni 
… 
6 La modifica della disposizione dei conduttori, dell’occupazione di fase oppure dello stato 
di esercizio determinante è considerata una modifica dell’impianto. 

2.6.1 Modifica della disposizione dei conduttori 

Si tratta in particolare dei seguenti aspetti: 

> modifica della posizione dei punti di sospensione dei conduttori di una linea aerea; 
> modifica della freccia di un conduttore nella sostituzione di conduttori di una linea 

aerea; 
> posa di un tratto di linea supplementare su traliccio esistente; 
> estensione di una linea in cavo esistente mediante il tiraggio di ulteriori cavi a un 

conduttore in tubi vuoti già esistenti; 
> rimozione o disattivazione di lungo periodo di un tratto di linea. In questo modo 

viene soppressa un’eventuale compensazione del campo magnetico precedentemente 
efficace; 

> aumento della tensione di una linea aerea, dove vengono adattati gli isolatori ed 
eventualmente le traverse del traliccio; 

> aumento di tralicci di una linea aerea su una fondazione esistente; 
> realizzazione di una nuova linea parallela a una vecchia a una distanza così ridotta 

che nel complesso vengono considerate come un solo impianto (vedere 2.1.3) 

2.6.2 Modifica dello stato di esercizio determinante 

Si ha una modifica dello stato di esercizio determinante quando cambiano le correnti 
determinanti oppure la combinazione determinante delle direzioni di carico rispetto alle 
condizioni approvate. Tale aspetto riguarda in particolare: 
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> l’incremento della corrente limite termica (per es. sostituzione dei conduttori di fase 
di una linea area mediante conduttori di sezione maggiore o aventi una maggiore 
temperatura di esercizio ammessa; incremento del numero di funi per fascio di con-
duttori); 

> la modifica della combinazione determinante delle direzioni di carico (capitolo 
2.4.2).  

2.6.3 Modifica dell’occupazione di fase 

Tali modifiche si verificano in particolare: 

> in caso di risanamento di vecchi impianti; 
> come conseguenza di una modifica della combinazione determinante delle direzioni 

di carico 2.4.2); 
> nell’ambito di un’ottimizzazione ad ampio raggio dell’occupazione di fase di più 

linee. 

2.6.4 Nessuna modifica ai sensi dell’ORNI 

I seguenti adattamenti di una linea non rappresentano alcuna modifica ai sensi 
dell’ORNI:  

> sostituzione dei conduttori di fase di una linea aerea con conduttori aventi la stessa 
corrente limite termica; 

> sostituzione di cavi di una linea in cavo con cavi aventi la stessa corrente limite 
termica; 

> sostituzione delle traverse di una linea aerea rimanendo immutata la posizione dei 
punti di sospensione dei conduttori; 

> sostituzione di tralicci di una linea aerea su fondazioni esistenti, rimanendo immuta-
ta la posizione dei punti di sospensione dei conduttori; 

> sostituzione di tralicci di una linea su pali in legno sullo stesso tracciato; 
> trasferimento o sostituzione, comprese le fondazioni, di un singolo palo a traliccio o 

in calcestruzzo rimanendo immutata la posizione dei punti di sospensione dei con-
duttori; 

> incremento della tensione di una linea area senza modificare la corrente limite ter-
mica, la combinazione determinante delle direzioni di carico e la posizione dei punti 
di sospensione dei conduttori;  

> in generale tutti i lavori di manutenzione che non modificano la densità del flusso 
magnetico nello stato di esercizio determinante. 

In questi casi non è necessario modificare la scheda dei dati sul sito. In caso di dubbi si 
consiglia di contattare tempestivamente l’autorità incaricata dell’approvazione dei pia-
ni, qualora non sia possibile stabilire con chiarezza se il progetto previsto rappresenti 
una modifica ai sensi dell’ORNI. 
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2.7 Luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS) 

Nell’articolo 3 capoverso 3 ORNI i luoghi a utilizzazione sensibile sono definiti nel 
modo seguente: 

Art. 3 ORNI Definizioni 
… 
3 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: 
 a. i locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno prolungato di perso-

ne; 
 b. i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legisla-

zione sulla pianificazione del territorio; 
 c. le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le 

utilizzazioni giusta le lettere a e b. 

Costituiscono ad esempio «locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno 
prolungato di persone»: 

> locali d’abitazione; 
> scuole e asili12; 
> ospedali, case di riposo e case di cura12; 
> posti di lavoro occupati durevolmente. Secondo la definizione della Segreteria di 

Stato all’economia SECO13 un posto di lavoro occupato durevolmente è un luogo di 
lavoro occupato da un lavoratore o da una lavoratrice o anche da più persone di se-
guito per almeno due giorni e mezzo la settimana. Tale luogo di lavoro può essere 
circoscritto a una piccola zona oppure occupare l’intero spazio. Rientrano in questa 
definizione anche le aree nelle stalle nelle quali si lavora regolarmente per almeno 
venti ore la settimana.  

Sono parificate ai terreni da gioco per bambini, definiti come tali nella legislazione 
sulla pianificazione del territorio, i cortili delle scuole.  

Le seguenti aree sono considerate a utilizzazione sensibile: 

> locali interni, ad eccezione dei posti di lavoro occupati durevolmente: 
da 0.2 a 2 m di altezza dal pavimento, almeno 0.2 m di distanza dalle pareti; 

> posti di lavoro occupati durevolmente in locali interni:  
da 0.5 a 2 m di altezza dal pavimento, almeno 0.2 m di distanza dalle pareti; 

> terreni da gioco per bambini: da 0.2 a 2 m di altezza dal suolo.  

I terreni non edificati, in zona edificabile, sui quali sono consentite utilizzazioni sensi-
bili, vengono considerati come se gli edifici fossero già costruiti. In assenza di pianifi-

   
12 Esclusi i locali attigui come ripostigli, cantine ecc. che non sono adatti per il soggiorno prolungato di persone 
13 Seco: «Lavoro e salute – Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro», 315–5; Berna, dicembre 1999 
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cazione, si considera come LAUS l’intero volume ammissibile in base alla licenza di 
costruzione.  

L’articolo 3 capoverso 3 dell’ORNI non stabilisce come vadano trattate le riserve di 
utilizzazione negli edifici esistenti o su terreni già edificati. In merito si suggerisce di 
basarsi su edifici e terreni già utilizzati al momento della valutazione. Eventuali am-
pliamenti d’uso pianificati – come ad esempio modifiche dell’utilizzazione di soffitte, 
fabbricati aggiunti o sopraelevazioni di edifici – andranno considerati nel momento in 
cui i relativi progetti sono già stati pubblicati nel quadro della procedura per il rilascio 
della licenza di costruzione. Qualora su terreni in parte edificati dovessero venire 
realizzate successivamente nuove riserve di utilizzo e quindi nuovi luoghi a utilizza-
zione sensibile, le limitazioni preventive delle emissioni (capitolo 3.1) si applicano 
anche a questi luoghi. Eventualmente al momento della realizzazione di nuovi luoghi a 
utilizzazione sensibile deve essere eseguita una nuova valutazione RNI e, se necessa-
rio, dovrà essere adattata la linea. 

2.8 Locali e spazi di soggiorno di breve durata (LSBD) 

Si tratta dei luoghi accessibili alle persone ma che non sono considerati luoghi a utiliz-
zazione sensibile (capitolo 2.7). Negli LSBD devono essere rispettati soltanto i valori 
limite d’immissione, non si applicano invece le limitazioni preventive delle emissioni 
come nei luoghi a utilizzazione sensibile.  

Esempi di LSBD all’interno di edifici: 

> autorimesse e posti macchina; 
> trombe delle scale; 
> posti di lavoro non occupati durevolmente; 
> locali di magazzini e archivi; 
> chiese, sale da concerto e teatri.  

All’esterno tutti i luoghi accessibili alle persone sono considerati LSBD. Non sono 
considerate accessibili le aree delimitate da recinzioni o catene e segnalate con appositi 
avvisi. Non sono inoltre da considerare accessibili le aree non percorribili, in particola-
re in montagna.  

Esempi di LSBD all’aperto: 

> zone agricole; 
> strade e marciapiedi; 
> giardini; 
> balconi e terrazze; 
> campeggi; 
> infrastrutture sportive e ricreative nonché piscine all’aperto; 
> terrazze panoramiche. 
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2.9 Perimetro di indagine e di legittimazione 

2.9.1 Perimetro di indagine 

Il perimetro di indagine è un corridoio che comprende al suo interno una linea aerea o 
una linea in cavo. Ha lo scopo di identificare quei luoghi a utilizzazione sensibile che 
devono essere documentati nel dettaglio nella scheda dei dati sul sito. Inoltre rappre-
senta un punto di riferimento per la distanza da mantenere rispetto a una linea in occa-
sione della delimitazione di nuove zone edificabili (capitolo 7). 

L’estensione del perimetro di indagine è definita in modo tale che al suo interno possa 
essere raggiunto o superato il valore limite dell’impianto di 1 µT nello stato di eserci-
zio determinante (capitolo 2.4)14. Essa viene determinata secondo i metodi descritti nel 
capitolo 8.5.2. 

2.9.2 Perimetro di legittimazione 

Il perimetro di legittimazione, come quello di indagine, è un corridoio che comprende 
al suo interno una linea aerea o una linea in cavo. È più largo del perimetro di indagine 
e serve a determinare se un abitante o il proprietario di un fondo ha diritto a presentare 
opposizione o ricorso nella procedura di approvazione dei piani o di risanamento 
relativamente alle questioni legate all’ORNI (capitolo 4.1). L’estensione del perimetro 
di legittimazione e quindi la cerchia della popolazione legittimata rimangono immutate 
anche quando con il tempo deve essere adeguata l’occupazione di fase o quando la 
combinazione determinante delle direzioni di carico dovesse cambiare. Per i dettagli 
relativi alla determinazione del perimetro di legittimazione si rimanda al capitolo 8.5.1.  

   
14 In determinate circostanze il superamento non si verifica al suolo ma soltanto a una quota più elevata. 
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3   > Requisiti  

  
 Nel presente capitolo vengono illustrati concretamente i requisiti dell’ORNI relativi alle linee ad alta tensione 

se rilevanti nella prassi. 

  

3.1 Limitazioni preventive delle emissioni 

3.1.1 Nuovi impianti 

Nello stato di esercizio determinante i nuovi impianti15 devono rispettare il valore li-
mite dell’impianto di 1 µT nei luoghi a utilizzazione sensibile (all. 1 n. 15 ORNI). Per 
fornire la prova, il titolare dell’impianto presenta una scheda dei dati sul sito (allega-
to 1) all’autorità incaricata dell’approvazione dei piani. Se deve essere realizzato un 
esame di impatto ambientale (EIA), la scheda dei dati sul sito è parte integrante del 
rapporto EIA nell’ambito dell’indagine principale.  

Se non è possibile rispettare il valore limite dell’impianto in tutti i LAUS, l’autorità 
incaricata dell’approvazione dei piani accorda una deroga su domanda del titolare 
dell’impianto, a condizione che questi fornisca le prove conformemente al capitolo 
3.1.4. 

3.1.2 Vecchi impianti 

Nei vecchi impianti15 deve essere ottimizzata l’occupazione di fase qualora nello stato 
di esercizio determinante venga superato il valore limite dell’impianto in uno o più 
luoghi a utilizzazione sensibile (all. 1 n. 16 cpv. 1 ORNI). 

Allegato 1 ORNI  
16 Vecchi impianti 
1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte dall’impianto nello stato di 
esercizio determinante superano il valore limite dell’impianto, si deve ottimizzare l’occu-
pazione di fase in modo tale che in tali luoghi la densità del flusso magnetico sia minimiz-
zata. 

   
15 Per la definizione dei termini «vecchio e nuovo impianto» si rimanda al capitolo 2.5 
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Se l’occupazione di fase è già ottimale oppure non può essere ottimizzata (in caso di 
linee a un tratto o di linee a due tratti con direzioni di carico disaccoppiate (capitolo 
2.4.2), non sono necessari ulteriori interventi. In particolare un vecchio impianto non 
deve rispettare il valore limite nei luoghi a utilizzazione sensibile né nello stato di 
esercizio determinante né nell’esercizio effettivo. Qualora l’impianto non possa rispet-
tare il valore limite nemmeno dopo il risanamento, non è necessario richiedere o accor-
dare una deroga. 

Il titolare dell’impianto accerta la necessità di risanamento3 per i suoi vecchi impianti e 
comunica il risultato all’autorità incaricata dell’approvazione dei piani mediante il 
modulo «Accertamento del risanamento per una vecchia linea ad alta tensione» (allega-
to 2). 

Secondo l’allegato 1 numero 16 capoverso 2 ORNI il termine di risanamento è di 3 
anni, ma può essere prorogato su domanda a 4 anni e mezzo se il risanamento entro i 
tre anni non sarebbe economicamente sopportabile (art. 8 cpv. 1 ORNI). Il termine 
decorre dall’emanazione della decisione di risanamento. 

Art. 8 ORNI  Termine di risanamento 
1 Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito confor-
memente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescrizioni, si 
applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può prorogare 
questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni delle emissioni entro 
il termine ordinario non dovesse essere economicamente sopportabile. 

Allegato 1 ORNI  
16 Vecchi impianti 
… 
2 Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo. 

3.1.3 Modifica di impianti 

L’ORNI prevede esplicitamente dei requisiti per determinati adattamenti di impianti 
esistenti (capitoli da 2.6.1 a 2.6.3). Per queste modifiche deve essere presentata 
all’autorità incaricata dell’approvazione dei piani una scheda dei dati sul sito confor-
memente all’allegato 1 che attesti il rispetto delle disposizioni applicabili. Per le altre 
modifiche di impianti esistenti che non influenzano la densità del flusso magnetico 
(capitolo 2.6.4) non è necessaria alcuna prova RNI. 

Per quanto riguarda le prescrizioni occorre distinguere se la linea da modificare è da 
considerare ai sensi dell’ORNI un impianto nuovo o vecchio.  
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3.1.3.1 Modifica di un nuovo impianto 

Se un nuovo impianto deve essere modificato ai sensi dell’ORNI dopo la sua messa in 
servizio, secondo l’articolo 6 ORNI si applicano le stesse prescrizioni previste per gli 
impianti nuovi.  

Art. 6 ORNI  
Se, dopo la sua messa in servizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, 
si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi. 

Questo significa che nello stato di esercizio determinante nei luoghi a utilizzazione 
sensibile deve essere rispettato il valore limite dell’impianto di 1 µT. Per dimostrare il 
rispetto del limite, il titolare dell’impianto presenta una scheda dei dati sul sito (allega-
to 1) all’autorità incaricata dell’approvazione dei piani. Se deve essere realizzato un 
esame di impatto ambientale (EIA), la scheda dei dati sul sito è parte integrante del 
rapporto EIA nell’indagine principale.  

Se non è possibile rispettare il valore limite dell’impianto in tutti i luoghi a utilizzazio-
ne sensibile, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani accorda una deroga su 
domanda del titolare dell’impianto, a condizione che questi fornisca le prove confor-
memente al capitolo 3.1.4. 

3.1.3.2 Modifica di un vecchio impianto 

I vecchi impianti che vengono modificati ai sensi dell’ORNI devono soddisfare i re-
quisiti previsti dall’articolo 9 ORNI.  

Art. 9 ORNI Modifica di vecchi impianti 
1 Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, nello stato di esercizio deter-
minante devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
 a. la densità del flusso magnetico, rispettivamente l’intensità del campo elettrico16 

non possono aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui, prima della mo-
difica, il valore limite dell’impianto era già superato. 

 b. il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 non può essere superato negli 
altri luoghi a utilizzazione sensibile. 

2 L’autorità accorda deroghe conformemente all’allegato 1. 

   
16 L’intensità del campo elettrico non è rilevante per la limitazione preventiva delle emissioni relative alle linee. Essa viene citata all’articolo 

9 ORNI in riferimento agli impianti di trasmissione per i quali il valore limite dell’impianto si riferisce all’intensità del campo elettrico. 
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Per i vecchi impianti da modificare non si applica il principio valido per i nuovi im-
pianti secondo il quale il valore limite dell’impianto deve essere rispettato in tutti i 
luoghi a utilizzazione sensibile. 

Per dimostrare il rispetto di queste disposizioni, il titolare dell’impianto presenta all’au-
torità incaricata dell’approvazione dei piani una scheda dei dati sul sito conformemente 
all’allegato 1. Se non è possibile rispettare le disposizioni in tutti i luoghi a utilizzazio-
ne sensibile, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani accorda una deroga su 
domanda del titolare dell’impianto, a condizione che questi fornisca le prove confor-
memente al capitolo 3.1.4. 

Allegato 1 ORNI  
17 Modifiche di vecchi impianti 
In caso di modifica di un vecchio impianto, l’autorità accorda deroghe alle esigenze giusta 
l’articolo 9 capoverso 1 se il titolare dell’impianto dimostra che sono soddisfatte le condi-
zioni di cui al numero 15 capoverso 2. 

Se risulta che l’impianto deve essere risanato conformemente all’accertamento di cui al 
capitolo 6.2 e il risanamento non è ancora stato eseguito, l’impianto secondo l’articolo 
18 capoverso 1 LPAmb deve essere risanato contestualmente alla modifica, ovvero 
deve essere ottimizzata l’occupazione di fase. Quale parametro di riferimento per il 
confronto della densità del flusso magnetico prima e dopo la modifica si ricorre all’oc-
cupazione di fase nello stato iniziale (non risanato).  

Art. 18 LPAmb Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento 
1 Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se 
viene contemporaneamente risanato. 
… 

Un caso particolare è quello in cui la modifica riguarda soltanto le direzioni di carico e 
di conseguenza l’occupazione di fase. Le modifiche dell’occupazione di fase sono indi-
cate esplicitamente nella definizione di modifica (capitolo 2.6.3), tuttavia si verificano 
principalmente nell’ambito del risanamento di vecchie linee. Per questo aspetto non è 
necessario presentare una scheda dei dati sul sito, ma è sufficiente il modulo di notifica 
«Accertamento del risanamento per una vecchia linea ad alta tensione». Lo stesso vale 
nel caso in cui debba essere ottimizzata nuovamente l’occupazione di fase di una 
vecchia linea già risanata in seguito al cambiamento delle direzioni di carico (esercizio 
non conforme, capitolo 3.1.5). Se si tratta dell’unica modifica, anche in questo caso è 
sufficiente il modulo di notifica «Accertamento del risanamento per una vecchia linea 
ad alta tensione». Per le nuove linee, invece, all’autorità incaricata dell’approvazione 
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dei piani deve essere presentata una scheda dei dati sul sito in occasione di ogni modi-
fica ai sensi dell’ORNI, anche in caso di modifica (successiva) dell’occupazione di 
fase. 

3.1.4 Deroghe 

Il legislatore parte dal presupposto che il rispetto delle limitazioni preventive delle 
emissioni sia generalmente possibile sotto il profilo tecnico e dell’esercizio e sia eco-
nomicamente sopportabile. Tuttavia alcuni casi risultano più complessi. L’ORNI tiene 
conto di questa situazione prevedendo l’accordo di deroghe. Queste deroghe non de-
vono però diventare la norma. Per questo motivo esse vengono accordate soltanto sulla 
base di singoli progetti e devono essere richieste e motivate dal titolare dell’impianto. 
L’allegato 1 numero 15 capoverso 2 ORNI spiega quali presupposti devono essere 
soddisfatti e quali prove devono essere fornite. 

Allegato 1 ORNI 
15 Nuovi impianti 
… 
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che: 
 a. l’occupazione di fase è ottimizzata in modo tale che, nello stato di esercizio 

determinante, la densità del flusso magnetico all’esterno del tracciato della linea 
è minimizzata; e 

 b. sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni, quali 
un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o schermature, 
consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità 
economiche. 

Chi presenta una domanda di deroga, deve perciò dimostrare che l’occupazione di fase 
prevista è ottimizzata (a patto che esista) e indicare tutte le altre misure che intende 
adottare per ridurre il campo magnetico. Inoltre devono essere valutate altre misure di 
riduzione, inclusi altri siti (tracciati alternativi) e altre disposizioni dei conduttori (ad 
es. tralicci più alti, disposizione più compatta sul traliccio) e il titolare dell’impianto 
deve motivare perché non sono possibili dal punto di vista tecnico/dell’esercizio o 
perché non sono economicamente sopportabili.  

Quando l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani ha accordato una deroga, 
l’impianto interessato, dopo la sua messa in servizio, deve essere sottoposto ad ulteriori 
controlli (art. 12 cpv. 3 ORNI). 
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Art. 12 ORNI Controllo 
… 
3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è 
superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente 
le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello 
stesso controlla se: 
 a. le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono 

esatte; e 
 b. le decisioni emanate sono rispettate. 

Questo controllo comprende generalmente la registrazione e l’analisi dei dati di eserci-
zio conformemente al capitolo 8.6 e una misurazione di collaudo conformemente al 
capitolo 8.2 in un luogo idoneo. Poiché la misurazione di collaudo serve soltanto a 
convalidare la modellazione della densità del flusso magnetico, non è necessario 
eseguirla in ogni luogo a utilizzazione sensibile soggetto alla deroga. È sufficiente una 
misurazione di collaudo per ogni sottosezione dell’impianto (per la valutazione delle 
sottosezioni si veda l’allegato 1 capitolo A1-1).  

3.1.5 Conformità dell’esercizio effettivo allo stato di esercizio determinante approvato 

L’occupazione di fase ottimale, il rispetto del valore limite dell’impianto e la conces-
sione di deroghe si riferiscono sempre allo stato di esercizio determinante (capitolo 
2.4). Affinché le limitazioni delle emissioni adottate raggiungano lo scopo auspicato, 
ovvero minimizzare la densità del flusso magnetico nella media di lungo periodo al di 
fuori del tracciato della linea, è necessario garantire che l’esercizio effettivo corrispon-
da allo stato di esercizio determinante approvato. In caso contrario, ad esempio quando 
la funzione di una linea cambia in modo fondamentale nella rete di distribuzione o 
quando le direzioni di carico previste in realtà risultano essere errate, è necessario 
definire nuovamente lo stato di esercizio determinante e, sulla base di questo, eseguire 
una nuova valutazione RNI. Se necessario, occorre infine procedere a una nuova 
ottimizzazione dell’occupazione di fase. 

L’esercizio non è conforme quando si verifica uno dei seguenti casi: 

> nei tratti di linea per i quali è stata definita una limitazione della corrente per motivi 
non fisici (capitolo 2.4.1): quando più del 2 % dei valori medi orari della corrente è 
superiore alla corrente determinante approvata;  

> in una linea a due tratti aventi la stessa frequenza: quando la combinazione determi-
nante delle direzioni di carico nell’esercizio effettivo (sulla base dell’analisi statisti-
ca conformemente al capitolo 8.6) differisce da quella dello stato di esercizio deter-
minante approvato (es. direzioni opposte invece che nella stessa direzione; nella 
stessa direzione invece che disaccoppiate ecc.); 
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> in una linea a tre o più tratti aventi la stessa frequenza: quando la combinazione 
determinante delle direzioni di carico nell’esercizio effettivo in almeno una coppia 
di tratti di linea (sulla base dell’analisi statistica conformemente al capitolo 8.6) dif-
ferisce da quella dello stato di esercizio determinante approvato (ad es. direzioni 
opposte invece che nella stessa direzione; nella stessa direzione invece che disac-
coppiate ecc.). 

Per dimostrare la conformità allo stato di esercizio determinante approvato, il titolare 
dell’impianto deve registrare e analizzare l’esercizio effettivo delle linee. L’autorità 
incaricata dell’approvazione dei piani stabilisce nei singoli casi se questa prova deve 
essere fornita.  

3.2 Rispetto dei valori limite d’immissione 

L’allegato 2 numero 11 capoverso 1 ORNI definisce dei valori limite d’immissione per 
l’intensità del campo elettrico e la densità del flusso magnetico (tabella 1). Tali valori 
devono essere rispettati sia negli impianti nuovi sia in quelli vecchi.  

Tab. 1 > Valori limite d’immissione relativi alle frequenze del trasporto dell’elettricità. 
 

Valore limite d’immissione per il valore efficace della Frequenza 

intensità del campo elettrico densità del flusso magnetico 
16.7 Hz 10 000 V/m 300 µT 
50 Hz 5 000 V/m 100 µT 

Secondo l’esperienza il valore limite d’immissione relativo alla densità del flusso 
magnetico non viene raggiunto da alcuna linea nell’area accessibile. Pertanto è possibi-
le rinunciare a esaminare ogni singolo caso.  

Potenzialmente il valore limite d’immissione relativo all’intensità del campo elettrico 
può essere raggiunto o superato nelle linee aeree a 380 kV e a 220 kV approvate prima 
dell’entrata in vigore dell’ordinanza sulle linee elettriche in virtù della vecchia ordi-
nanza del 7 luglio 1933 sulla corrente forte17. Per tutte le altre linee aeree e per tutte le 
linee in cavo il valore limite d’immissione relativo all’intensità del campo elettrico non 
viene raggiunto nell’area accessibile, pertanto per queste linee è possibile rinunciare 
all’esame dei singoli casi. 

È determinante il valore efficace massimo temporale dell’intensità del campo elettrico.  

   
17 La vecchia ordinanza sulla corrente forte consentiva distanze inferiori dal suolo rispetto all’ordinanza sulle linee elettriche entrata in 

vigore il 1° giugno 1994. 
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Se i tratti di linea a 50 Hz sono combinati con quelli della rete di elettrodotti delle 
ferrovie (16.7 Hz), il valore limite dell’impianto non è formulato con un valore nume-
rico ma come condizione di somma (all. 2 n. 221 ORNI): 

1
100005000

7.1650 ≤+
EE

  (1) 

dove E50 e E16.7 rappresentano i valori efficaci dell’intensità del campo elettrico in V/m 
per le frequenze 50 e 16.7 Hz. In questo caso è determinante il valore massimo tempo-
rale dell’espressione della somma (1).  

Il valore limite d’immissione deve essere sempre rispettato in tutti i locali e gli spazi 
per il soggiorno di breve durata (LSBD, capitolo 2.8) e in tutti i luoghi a utilizzazione 
sensibile (LAUS, capitolo 2.7). L’esperienza insegna che sono critici soltanto gli 
LSBD all’aperto che si trovano direttamente sotto a una linea, in un punto dove il 
conduttore presenta la distanza minima dal suolo. L’altezza per la valutazione è di 1 m 
dal suolo.  

Per i nuovi impianti e in caso di modifica di impianti il titolare dimostra il rispetto del 
valore limite d’immissione nella relativa scheda dei dati sul sito. Se deve essere realiz-
zato un esame di impatto ambientale (EIA), la scheda dei dati sul sito è parte integrante 
del rapporto EIA nell’indagine principale. 

Anche i vecchi impianti devono rispettare il valore limite d’immissione. In caso contra-
rio, l’urgenza del risanamento è determinata sulla base dell’intensità e della frequenza 
dei disturbi quando si toccano oggetti metallici. L’avvio di una procedura di risana-
mento è indicata quando sotto la linea si registrano disturbi notevoli (capitolo 1.2).  

3.3 Delimitazione di nuove zone edificabili 

L’articolo 16 ORNI stabilisce i requisiti da osservare per la delimitazione di nuove 
zone edificabili. 

Art. 16 ORNI 
Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’impianto 
giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali 
nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati 
mediante misure di tipo pianificatorio o edile. 
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Mentre le limitazioni preventive delle emissioni secondo l’allegato 1 ORNI hanno lo 
scopo di contenere il campo magnetico nei LAUS già esistenti, l’articolo 16 si propone 
di impedire la realizzazione di LAUS supplementari in prossimità delle linee. In nessun 
altro tipo di impianto, disciplinato nell’ORNI, questa disposizione assume un’impor-
tanza così decisiva come per le linee aeree e in cavo ad alta tensione. Il rispetto del 
valore limite dell’impianto può richiedere in determinate circostanze una distanza dalla 
linea fino a un massimo di cento metri e rappresenta pertanto una prescrizione rilevante 
per la pianificazione del territorio.  

L’articolo 16 ORNI non indica espressamente a quale stato di esercizio dell’impianto si 
riferisce il rispetto del valore limite dell’impianto. Ai fini di un accertamento uniforme 
della fattispecie conviene conformarsi allo stato di esercizio determinante (capitolo 2.4) 
acome per la realizzazione di una nuova linea. 

Le definizioni territoriali relative agli impianti pianificati sono reperibili nei piani 
redatti secondo la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), in particolare nel 
piano settoriale elettrodotti (PSE) della Confederazione (per le linee ad alta tensione) 
oppure nel piano direttore cantonale.  

Le misure di tipo pianificatorio menzionate all’articolo 16 ORNI sono costituite essen-
zialmente da limitazioni dell’utilizzazione. Ad esempio è ammessa la delimitazione di 
una nuova zona edificabile in presenza di una linea esistente, anche se in una parte 
della particella il valore limite dell’impianto sarà superato. In questo caso le limitazioni 
dell’utilizzazione devono garantire fin dall’inizio che nell’area in cui è superato il 
valore limite dell’impianto non sorgano luoghi a utilizzazione sensibile. In questa parte 
della zona edificabile si potrebbero prevedere ad esempio autorimesse, archivi, par-
cheggi o zone verdi (ad esclusione dei terreni da gioco per bambini).  

Diverso è il caso di una zona edificabile che confina con una linea già delimitata prima 
dell’entrata in vigore dell’ORNI nel rispetto delle prescrizioni vigenti. In assenza di 
basi giuridiche nella legislazione sulla protezione dell’ambiente e sulla pianificazione 
del territorio, l’ORNI non prevede limitazioni su queste particelle per quanto riguarda 
le costruzioni ammesse e non prescrive alcun obbligo di ridefinire le zone. Dal punto di 
vista dell’ORNI, su una particella di questo tipo può essere costruito un edificio anche 
se al suo interno sarà superato il valore limite dell’impianto. Né il committente della 
costruzione né il titolare dell’impianto devono presentare domanda di deroga. Il titolare 
della linea ha soltanto l’obbligo di ottimizzare l’occupazione di fase (capitolo 3.1.2), un 
obbligo comunque già vigente perché anche la particella non edificata viene classifica-
ta come luogo a utilizzazione sensibile. Ovviamente anche in questo caso nei LAUS è 
auspicabile ridurre il carico dei campi magnetici al di sotto del valore limite dell’im-
pianto mediante una disposizione idonea delle costruzioni e dei singoli locali ed even-
tualmente mediante interventi tecnici. Questo però rientra nella responsabilità esclusiva 
del committente. 
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3.4 Obbligo di collaborazione e di notifica del titolare dell’impianto 

Gli articoli 10 e 11 ORNI stabiliscono gli obblighi di collaborazione e di notifica del 
titolare nei confronti delle autorità: 

Art. 10 ORNI Obbligo di collaborazione 
Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le infor-
mazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capo-
verso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti. 

Art. 11 ORNI Obbligo di notifica 
1 Nel corso della procedura per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione, il titola-
re di un impianto, per il quale l’allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni, deve inoltrare 
all’autorità una scheda dei dati sul sito se viene costruito un nuovo impianto, se l’impianto 
è stato trasferito in un altro sito, se è stato sostituito nel medesimo sito oppure se è stato 
modificato ai sensi dell’allegato 1. Fanno eccezione le installazioni elettriche domestiche 
(allegato 1 n. 4). 
2 La scheda dei dati sul sito deve contenere: 
 a. i dati tecnici e dell’esercizio, attuali e pianificati, relativi all’impianto nella 

misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni; 
 b. lo stato di esercizio determinante giusta l’allegato1; 
 c. indicazioni sulle radiazioni prodotte dall’impianto; 
  1. nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il valore 

massimo, 
  2. nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il valore 

massimo, e 
  3. in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto 

giusta l’allegato 1 è superato; 
 d. una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c. 

Un importante strumento per notificare i dati rilevanti di una linea ai fini delle RNI è la 
scheda dei dati sul sito conformemente all’articolo 11 numero 2 ORNI. Il modello 
consigliato e le istruzioni per la compilazione sono pubblicati nell’allegato 1. 

Il titolare dell’impianto compila la scheda dei dati sul sito ed è responsabile della 
correttezza dei dati. Egli presenta la scheda all’autorità incaricata dell’approvazione dei 
piani quando viene realizzata una nuova linea (incluso il trasferimento o la sostituzione 
di una linea esistente secondo i criteri dei capitoli 2.5.2 e 2.5.3) oppure quando deve 
essere modificata una linea ai sensi dell’ORNI (capitoli da 2.6.1 a 2.6.3). In merito al 
contenuto di tale scheda si può precisare quanto segue: 

> l’articolo 11 capoverso 2 lettera c cifra 1 ORNI (luogo accessibile in cui le radiazio-
ni registrano il valore massimo) si riferisce al rispetto dei valori limite d’immissione 
(capitolo 3.2). È necessario indicare il dato nella scheda dei dati sul sito soltanto se 
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un valore limite d’immissione può essere raggiunto o superato, fatto che può essere 
generalmente escluso per quanto riguarda la densità del flusso magnetico. Per l’in-
tensità del campo elettrico vanno considerate tutte le linee aeree a 380 kV nonché le 
linee aeree a 220 kV la cui distanza dal suolo corrisponde alla vecchia ordinanza 
sulla corrente forte. Pertanto deve essere indicata solo l’intensità del campo elettrico 
per le linee aeree sopra menzionate, per tutte le altre linee i valori limite d’immis-
sione si intendono rispettati a priori e non è necessario fornire la prova per tutti i 
singoli casi; 

> l’articolo 11 capoverso 2 lettera c cifre 2 e 3 ORNI (radiazioni in luoghi a utilizza-
zione sensibile) si riferisce alle limitazioni preventive delle emissioni e riguarda per-
tanto solo la densità del flusso magnetico. Nella scheda dei dati sul sito devono esse-
re documentati tutti i LAUS che si trovano all’interno del perimetro di indagine 
conformemente al capitolo 8.5.2. Se lungo l’intero tratto di linea soggetto a valuta-
zione si trovano meno di tre LAUS all’interno del perimetro di indagine, non è ne-
cessario includerne altri. 

In caso di adattamenti di un impianto che non sono considerati modifiche ai sensi 
dell’ORNI (capitolo 2.6.4) per il settore RNI non deve essere inoltrata una notifica 
all’autorità incaricata dell’approvazione dei piani. 

Per i vecchi impianti che rimangono in esercizio senza variazioni non è necessaria la 
scheda dei dati sul sito. Invece, qualora non si sia già provveduto, deve essere accertata 
la necessità di risanamento. A questo scopo l’autorità incaricata dell’approvazione dei 
piani può richiedere al titolare dell’impianto i dati e gli accertamenti necessari sulla 
base dell’articolo 10 ORNI. A tal fine va compilato il modulo di notifica «Accertamen-
to del risanamento per una vecchia linea ad alta tensione» (allegato 2). Mediante lo 
stesso modulo possono essere comunicate all’autorità incaricata dell’approvazione dei 
piani anche le eventuali modifiche future dello stato di esercizio determinante di un 
vecchio impianto, che non richiedono interventi costruttivi18. 

L’obbligo di collaborazione secondo l’articolo 10 ORNI comprende anche la registra-
zione e l’analisi dei dati di esercizio da parte del titolare dell’impianto in conformità al 
capitolo 8.6 nonché l’esecuzione di misurazioni di collaudo secondo il capitolo 8.2. 
Entrambi possono essere disposti dall’autorità incaricata dell’approvazione dei piani 
per ogni singolo caso. Le riconfigurazioni di una sezione di rete richiedono una parti-
colare attenzione. Se le caratteristiche di carico di una linea vengono modificate in mo-
do duraturo, può accadere che il nuovo stato di esercizio non sia più conforme allo 
stato determinante precedentemente approvato. Se tale non conformità risulta duratura, 
il titolare dell’impianto, prima di attuare la conversione, deve informare l’autorità 
incaricata dell’approvazione dei piani, senza che questa ne faccia richiesta.  

Ai fini della delimitazione di nuove zone edificabili il titolare dell’impianto ha l’obbli-
go di informare le autorità cantonali o comunali competenti per la pianificazione 
territoriale. Le informazioni devono essere trasmesse mediante il modulo di notifica 
«Distanza di progettazione per nuove zone edificabili in presenza di una linea ad alta 
tensione» (allegato 3). 
   
18 In particolare la modifica della combinazione determinante delle direzioni di carico 
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4   > Diritti della popolazione  

  

4.1 Partecipazione alle procedure di approvazione dei piani e di risanamento 

Secondo l’articolo 6 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) sono 
parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione relati-
va a un impianto. Come parte possono fare valere i loro interessi mediante partecipa-
zione, in particolare sotto forma di opposizione o di ricorso. Inoltre hanno il diritto di 
accedere agli atti.  

Hanno diritto ad opporsi o a presentare ricorso quelle fasce della popolazione che, 
rispetto al resto della collettività, sono più colpite dalle radiazioni non ionizzanti di una 
linea ad alta tensione. La legittimazione ricorsuale è definita mediante il perimetro di 
legittimazione, un corridoio che comprende l’impianto su entrambi i lati (capitolo 
2.9.2) la cui larghezza viene definita conformemente al capitolo 8.5.1. Per quanto 
attiene alla limitazione preventiva delle emissioni dei campi magnetici di linee elettri-
che hanno il diritto di opporsi o di presentare ricorso quelle persone che soggiornano in 
modo prolungato in luoghi a utilizzazione sensibile all’interno di questo perimetro di 
legittimazione o che sono proprietari di luoghi a utilizzazione sensibile all’interno dello 
stesso perimetro.  

Il perimetro di legittimazione non può essere interpretato come zona di pericolo. La 
densità del flusso magnetico all’interno del corridoio è generalmente maggiore di 
quella a cui è esposta normalmente la popolazione, tuttavia è ben al di sotto della soglia 
oltre la quale sono scientificamente riconosciute conseguenze dannose per la salute e il 
benessere. 

In occasione della realizzazione di nuovi impianti o della modifica di impianti esistenti 
le parti possono far valere i loro diritti nell’ambito della procedura di approvazione dei 
piani.  

Per l’accertamento del risanamento e l’eventuale risanamento di vecchi impianti si 
applicano le seguenti regole: 

> per gli impianti i cui proprietari al momento dell’esame da parte dell’autorità di ap-
provazione dei piani non hanno ancora eseguito misure di risanamento, il procedi-
mento si basa sulle regole della PA. Questo significa che al termine della procedura 
l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani deve adottare una decisione all’at-
tenzione del gestore dell’impianto e deve consentire alle parti di partecipare alla 
procedura prima di adottare questa decisione. Se il titolare dell’impianto prevede di 
eseguire anche interventi costruttivi nell’ambito del risanamento, viene eseguita una 
procedura di approvazione dei piani; 
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> nei casi in cui il titolare della linea abbia già risanato un impianto senza che sia stata 
adottata una decisione in merito, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani ne 
prende atto. In questo caso è possibile rinunciare ad eseguire una procedura formale 
e a presentare successivamente il modulo di notifica «Accertamento del risanamento 
per una vecchia linea ad alta tensione» di cui all’allegato 2. Se gli interessati succes-
sivamente dovessero richiedere una decisione impugnabile, viene eseguita una pro-
cedura secondo le regole dalla PA; 

> esistono impianti che non devono essere risanati perché il valore limite dell’im-
pianto viene rispettato. Inoltre alcuni impianti non possono essere risanati dal punto 
di vista tecnico, ad esempio perché l’impianto è costituito da un unico tratto di linea. 
In questi casi l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani può rinunciare a una 
procedura formale. Qualora gli interessati dovessero richiedere una decisione impu-
gnabile, viene eseguita un’apposita procedura.  
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4.2 Informazioni sull’esercizio di linee dopo la conclusione di una procedura  
di approvazione dei piani o di risanamento 

Secondo l’articolo 47 capoverso 2 LPAmb e secondo il principio della trasparenza 
nell’amministrazione (LTras, in vigore dall’1/7/2006) le persone interessate hanno il 
diritto ad ottenere informazioni sull’esercizio di impianti disponibili presso le autorità, 
a condizione che non vengano violati segreti di fabbricazione o d’affari.  

Art. 6 LTras  Principio della trasparenza 
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul 
loro contenuto da parte delle autorità. 

Art. 7 LTras  Eccezioni 
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:  
 … 
 g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari. 

Art. 47 LPAmb Informazione e obbligo del segreto 
… 
2 Le autorità competenti possono, uditi gl’interessati, pubblicare i risultati del controllo 
d’impianti e le informazioni secondo l’articolo 46, se sono d’interesse generale. I risultati 
del controllo devono essere comunicati, a domanda, qualora non vi osti un interesse pre-
ponderante. Il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto. 

È responsabile dell’accesso alle informazioni sull’esercizio di una linea l’autorità 
incaricata dell’approvazione dei piani che dispone di queste informazioni19. Sulla base 
degli articoli da 6 a 9 LTras è possibile stabilire se tali informazioni sono pubbliche; la 
procedura per accedere a tali informazioni è disciplinata negli articoli da 10 a 17 LTras. 

I risultati delle misurazioni di collaudo (capitolo 8.2) disposte dall’autorità incaricata 
dell’approvazione dei piani non costituiscono un segreto d’affari. Inoltre, se l’autorità 
ha disposto la registrazione e l’analisi dei dati di esercizio (capitolo 8.6), non costitui-
scono un segreto d’affari nemmeno i parametri statistici ricavati dai dati di esercizio. 

   
19 È anche possibile e spesso consigliabile che il titolare dell’impianto fornisca direttamente le informazioni desiderate ai gruppi interessati. 

Se le parti non riescono a decidere in merito al tipo e all’entità delle informazioni, possono rivolgersi all’autorità incaricata 
dell’approvazione dei piani a condizione che questa ne sia in possesso. 
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5   > Esecuzione dell’ORNI per le linee 
di nuova realizzazione o da modificare 

 

  

5.1 Campo d’applicazione 

Le spiegazioni del presente capitolo si applicano a tutti i progetti nei quali una linea 
deve essere realizzata, sostituita, trasferita o modificata ai sensi dell’ORNI. Per le 
definizioni fare riferimento ai capitoli 2.5 e da 2.6.1 a 2.6.3. 20 

5.2 Scheda dei dati sul sito 

Il titolare di un impianto documenta lo stato d’esercizio determinante e il carico di RNI 
nella scheda dei dati sul sito e nei relativi allegati. Il modello e le istruzioni dettagliate 
per la sua compilazione sono riportati nell’allegato 1. 

5.3 Domanda di deroga 

Se non è possibile rispettare i requisiti preventivi dell’ORNI in uno o più LAUS (punto 
3.2 della scheda dei dati sul sito), il richiedente deve presentare domanda di deroga. La 
domanda deve essere motivata e devono essere esaminate altre misure per la riduzione 
del campo magnetico (capitolo 3.1.4). 

La domanda di deroga non può essere presentata sulla base di un accertamento generi-
co (scheda complementare 1 della scheda dei dati sul sito). Come base deve essere 
modellata nel dettaglio la densità del flusso magnetico nella sottosezione corrisponden-
te (schede complementari 2 o 3 della scheda dei dati sul sito). 

5.4 Esame e approvazione da parte dell’autorità 

L’autorità incaricata dell’approvazione dei piani esamina la scheda dei dati sul sito e 
l’eventuale domanda di deroga. Nell’approvazione dei piani fissa in particolare lo stato 
di esercizio determinante ed eventuali deroghe accordate. In caso di nuova definizione 
dello stato di esercizio determinante (limitazione della corrente; combinazione deter-
minante delle direzioni di carico) senza modifiche costruttive, l’autorità può rinunciare 

   
20 Si applicano anche quando deve essere ridefinito lo stato di esercizio determinante di una linea approvata dopo l’1/2/2000 senza che ciò 

implichi interventi costruttivi. Questo caso si può verificare in particolare quando nell’esercizio effettivo di un impianto non sono 
confermate le previsioni relative alla combinazione determinante delle direzioni di carico. 
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ad eseguire una procedura formale di approvazione dei piani. I diritti delle parti devono 
essere salvaguardati nella stessa misura prevista per il risanamento di un vecchio 
impianto (capitolo 4.1). 

Se viene fissata una limitazione della corrente dovuta a motivi non fisici (capitolo 
2.4.1) oppure in caso di dubbi sulla combinazione determinante delle direzioni di 
carico, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani dispone una registrazione e 
un’analisi dei dati di esercizio come pure la loro notifica conformemente al capitolo 
8.6. 

Se viene accordata una deroga, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani dispone 
una registrazione e un’analisi dei dati di esercizio conformemente al capitolo 8.6 s non-
ché una misurazione di collaudo conformemente al capitolo 8.2 per quelle sottosezioni 
per le quali sono state accordate delle deroghe. La misurazione di collaudo non deve 
essere eseguita in tutti i LAUS interessati dalle deroghe. È sufficiente una misurazione 
di collaudo per sottosezione in un luogo rappresentativo. 

5.5 Esercizio dell’impianto 

5.5.1 Registrazione dei dati di esercizio 

Il titolare dell’impianto registra i dati di esercizio conformemente al capitolo 8.6 e 
notifica il risultato all’autorità incaricata dell’approvazione dei piani se 

> è stato disposto dall’autorità nell’approvazione dei piani oppure 
> è stato disposto dall’autorità successivamente poiché sono insorti dei dubbi relati-

vamente all’esercizio della linea conforme all’autorizzazione. 

Se si accerta che l’esercizio dell’impianto non è conforme allo stato di esercizio deter-
minante stabilito nell’approvazione dei piani, l’autorità richiede al titolare di aggiorna-
re la scheda dei dati sul sito. In particolare deve essere stabilito il nuovo stato di eserci-
zio determinante e deve essere ripetuta la modellazione della densità del flusso magne-
tico.  

Se la modellazione relativa al nuovo stato di esercizio determinante rivela che le limi-
tazioni preventive delle emissioni non sono rispettate in un numero maggiore di LAUS 
rispetto a quelli previsti in seguito alla modellazione originaria, è necessario ottimizza-
re l’occupazione di fase per il nuovo stato di esercizio determinante. Se anche in 
seguito a tale intervento non è possibile rispettare le limitazioni preventive delle emis-
sioni in questi LAUS, deve essere presentata e motivata una domanda di deroga (capi-
tolo 3.1.4). 

L’autorità incaricata dell’approvazione dei piani registra il nuovo stato di esercizio 
determinante nonché le eventuali deroghe accordate in un’appendice all’approvazione 
dei piani. 
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5.5.2 Misurazione di collaudo 

Il titolare dell’impianto fa eseguire una misurazione di collaudo da un laboratorio di 
prova accreditato conformemente al capitolo 8.2 se  

> l’autorità di approvazione dei piani lo ha disposto nell’approvazione dei piani oppu-
re 

> l’autorità lo ha disposto successivamente perché sono insorti dei dubbi relativi alla 
correttezza del modello di linea impiegato per la modellazione RNI. 

Se il modello di linea viene confermato dalla misurazione, il titolare presenta all’au-
torità il rapporto di misura.  

Se si accerta invece una discrepanza non ammessa fra i risultati della modellazione e 
quelli della misurazione di collaudo, il titolare deve procedere a una rettifica. Se neces-
sario, occorre adeguare il modello di linea, ripetere la modellazione RNI per lo stato 
determinante di esercizio mediante il modello di linea corretto e aggiornare la scheda 
dei dati sul sito. Al termine il titolare dell’impianto presenta all’autorità incaricata 
dell’approvazione dei piani il rapporto di misurazione unitamente alla scheda dei dati 
sul sito corretta. Se la nuova modellazione rivela che le limitazioni preventive delle 
emissioni non sono rispettate in più LAUS rispetto alla modellazione iniziale, devono 
essere adottate successivamente tutte le misure possibili per ridurre la densità del flusso 
magnetico nei nuovi LAUS colpiti. Se nonostante ciò i requisiti preventivi non sono 
rispettati, deve essere presentata una domanda di deroga adeguatamente motivata 
(capitolo 3.1.4). 

L’autorità incaricata dell’approvazione dei piani fissa eventuali deroghe supplementari 
accordate in un’appendice all’approvazione dei piani. 
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6   > Esecuzione dell’ORNI 
per le vecchie linee 

 

  

6.1 Campo d’applicazione 

Le spiegazioni del presente capitolo si riferiscono alle vecchie linee secondo la defini-
zione del capitolo 2.5.  

Il presente capitolo non si applica alle vecchie linee che vengono modificate ai sensi 
dell’ORNI (vedere il capitolo 2.6 per maggiori chiarimenti relativi alla tipologia di 
modifiche) nonché alle vecchie linee che vengono trasferite o sostituite secondo i 
criteri del capitolo 2.5. In entrambi i casi l’esecuzione si basa sul capitolo 5. 

6.2 Accertamento della necessità di risanamento 

Le spiegazioni del presente capitolo servono a stabilire se una vecchia linea rispetta le 
limitazioni preventive delle emissioni (capitolo 3.1.2). Per ora non si verifica in modo 
sistematico se il valore limite d’immissione per la densità del campo elettrico viene ris-
pettato in tutti i luoghi accessibili. Come spiegato nel capitolo 3.2, i risanamenti relativi 
al campo elettrico non vengono considerati urgenti e devono essere eseguiti soltanto se 
sotto una linea si registrano disturbi notevoli.  

Il titolare accerta se una vecchia linea deve essere risanata. Esistono cinque motivi per i 
quali un vecchio impianto non può o non deve essere risanato: 

> è presente un solo tratto di linea per frequenza. L’occupazione di fase in questo caso 
non è rilevante; 

> le direzioni di carico fra i tratti di linea della stessa frequenza sono disaccoppiati. In 
questo caso non è possibile decidere quale sarebbe l’occupazione di fase ottimale; 

> l’occupazione di fase è già ottimizzata; 
> il valore limite dell’impianto è rispettato in tutti i LAUS. Questa prova può essere 

fornita mediante modellazione della densità del flusso magnetico nei LAUS confor-
memente al capitolo 8.1 oppure, per le linee a due tratti, che soddisfano i presupposti 
del capitolo 8.3.2 sulla base della distanza indicativa (capitolo 8.3); 

> l’occupazione di fase non è ottimizzata e il valore limite dell’impianto è superato. 
Tale valore può però essere rispettato senza modificare l’occupazione di fase se la 
corrente determinante è limitata ad un valore inferiore a quello della corrente limite 
termica.  
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Ognuno dei cinque motivi elencati è di per sé già sufficiente. È facoltà del titolare 
dell’impianto fornire la prova che ritiene più idonea. 

Se non è possibile fornire nessuna delle prove sopra indicate, l’impianto deve essere 
risanato. In questo caso esiste un’occupazione di fase ottimale che non corrisponde a 
quella attuale. Inoltre il valore limite dell’impianto viene superato nei LAUS e non può 
essere rispettato mediante una limitazione della corrente. 

6.3 Modulo di notifica  
«Accertamento del risanamento per una vecchia linea ad alta tensione» 

Il titolare dell’impianto comunica il risultato dell’accertamento all’autorità incaricata 
dell’approvazione dei piani mediante il modulo di notifica «Accertamento del risana-
mento per una vecchia linea ad alta tensione». Il modulo di notifica da compilare e le 
istruzioni dettagliate sono riportati nell’allegato 2. 

Se l’occupazione di fase deve essere ottimizzata, il titolare dell’impianto presenta una 
proposta di risanamento all’attenzione dell’autorità incaricata dell’approvazione dei 
piani. Qualora, per considerazioni che tengono conto di una più ampia estensione 
spaziale, non ritenga opportuno procedere a un’ottimizzazione di fase di per sé neces-
saria (capitolo 8.4.4), deve fornire una motivazione trasparente. 

6.4 Esame da parte dell’autorità 

L’autorità incaricata dell’approvazione dei piani esamina i dati forniti dal titolare 
dell’impianto. 

6.4.1 Nessun risanamento 

Se non è necessario o possibile, oppure non appare indicato per motivi plausibili pro-
cedere al risanamento, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani ne prende atto. 
In questo caso i requisiti dell’ORNI si intendono rispettati. I dati notificati dal titolare 
dell’impianto relativi allo stato di esercizio determinante vengono fissati in modo 
vincolante. 

6.4.2 Risanamento 

Se è necessario un risanamento, l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani dispo-
ne il risanamento sulla base della proposta del titolare e garantisce che le parti interes-
sate possano esercitare i propri diritti (capitolo 4.1). L’autorità avvia una procedura di 
approvazione dei piani o un EIA qualora il progetto di risanamento lo renda necessario. 
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Nella decisione l’autorità fissa in particolare lo stato di esercizio determinante notifica-
to dal titolare dell’impianto e il termine di risanamento (capitolo 3.1.2).  

Se il titolare ha già risanato l’impianto senza decisione dell’autorità, l’autorità incarica-
ta dell’approvazione dei piani ne prende atto. Essa può rinunciare a una procedura 
formale e alla successiva presentazione del modulo di notifica «Accertamento del 
risanamento per una vecchia linea ad alta tensione» conformemente all’allegato 2 se 
nel corso del risanamento sono stati rispettati i principi del presente aiuto all’esecu-
zione.  

6.4.3 Registrazione dei dati di esercizio 

L’autorità dispone la registrazione dei dati di esercizio e la loro analisi conformemente 
al capitolo 8.6 se 

> il titolare dell’impianto richiede una limitazione della corrente dovuta a motivi non 
fisici (capitolo 2.4.1); 

> sussistono dei dubbi sulla combinazione determinante delle direzioni di carico. 

6.5 Esercizio dell’impianto 

Se l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani ha disposto la registrazione e l’ana-
lisi dei dati di esercizio dell’impianto, il titolare dell’impianto provvede ad eseguirle 
conformemente al capitolo 8.6.4 e a notificare i risultati all’autorità. Se il monitoraggio 
rivela che l’esercizio dell’impianto non è (più) conforme allo stato di esercizio deter-
minante precedentemente fissato, dovrà essere determinato il nuovo stato di esercizio 
determinante e dovrà essere verificato nuovamente se è necessario ottimizzare l’occu-
pazione di fase.  
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7   > Delimitazione di nuove zone edificabili  

  
 Le spiegazioni del presente capitolo si applicano alle nuove zone edificabili pianificate che si trovano in prossi-

mità di una linea esistente o pianificata e definita come tale nella legislazione sulla pianificazione del territorio. 
Per le definizioni ai sensi della legislazione sulla pianificazione del territorio si rimanda al capitolo 3.3. 

  

7.1 Delimitazione di nuove zone edificabili accanto a linee esistenti 

L’autorità cantonale o comunale competente in materia di pianificazione del territorio 
informa il titolare di una linea ad alta tensione che si trova in prossimità di una zona di 
nuova attribuzione. Il titolare compila e presenta all’autorità incaricata dell’approva-
zione dei piani il modulo di notifica «Distanza di progettazione per nuove zone edifi-
cabili in presenza di una linea ad alta tensione» conformemente all’allegato 3 per 
segnalare la situazione concreta.  

Il modulo di notifica deve contenere sia i dati tecnici rilevanti dell’impianto sia in alle-
gato un piano d’insieme con il corridoio all’interno del quale il valore limite dell’im-
pianto può essere superato nello stato di esercizio determinante della linea. Al di fuori 
di questo corridoio è garantito che il valore limite dell’impianto nello stato di esercizio 
determinante sarà rispettato a qualunque altezza dal suolo. Formalmente il corridoio 
corrisponde al perimetro di indagine che viene calcolato in caso di nuova realizzazione 
o modifica di un impianto (capitoli 2.9.1 e 8.5.2). 

Se le zone edificabili devono essere delimitate il più possibile in prossimità di una linea 
oppure se devono essere fissate delle limitazioni di utilizzazione, in una seconda fase la 
densità del flusso magnetico deve essere modellata nel dettaglio. A tal fine devono 
essere considerate la topografia, l’altezza dei conduttori dal suolo e l’altezza prevista 
degli edifici nella nuova zona edificabile pianificata. Tale operazione deve avvenire in 
stretta collaborazione fra l’autorità incaricata della pianificazione e il titolare dell’im-
pianto. 

7.2 Delimitazione di nuove zone edificabili accanto a linee pianificate 

Se nella definizione di una linea pianificata è stato definito un corridoio per la sua 
realizzazione nel PSE o nel piano direttore cantonale, tale corridoio deve essere rispet-
tato anche per la delimitazione di nuove zone edificabili. Se però una linea pianificata è 
già oggetto della procedura di approvazione dei piani (PAP), ovvero sono noti nel 
dettaglio il tracciato della linea, la disposizione dei conduttori e lo stato di esercizio 
determinante, la procedura si basa sul capitolo 7.1. 

Se non è definito alcun corridoio, la procedura si basa sempre sul capitolo 7.1 e il futuro 
titolare dell’impianto pianificato deve fornire informazioni plausibili sul suo esercizio. 
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8   > Metodi di calcolo e di misurazione  

  

8.1 Modellazione della densità del flusso magnetico 

8.1.1 Scopo 

Serve a calcolare il valore efficace della densità del flusso magnetico per lo stato di 
esercizio determinante (capitolo 2.4). 

8.1.2 Rapporto fra modellazione e misurazione della densità del flusso magnetico 

Il campo magnetico delle linee elettriche può essere modellato mediante programmi 
computerizzati o misurato mediante strumenti idonei. I due metodi sono complementari 
e il loro impiego combinato consente di ridurre il rischio di errori.  

La modellazione presenta tuttavia un vantaggio decisivo rispetto alla misurazione: può 
essere applicata a qualsiasi stato di esercizio, in particolare anche allo stato di esercizio 
determinante (capitolo 2.4). Questo invece non può avvenire con una semplice misura-
zione perché l’esercizio di una linea può essere influenzato soltanto in modo limitato. 
La misurazione consente pertanto di ottenere soltanto indicazioni sullo stato di eserci-
zio attuale.  

Poiché le limitazioni preventive dell’ORNI relative alla densità del flusso magnetico si 
riferiscono sempre allo stato di esercizio determinante, la modellazione assume un 
ruolo preponderante rispetto alla misurazione. Nella modellazione viene predisposto un 
gruppo di dati di input per il programma di calcolo, i quali definiscono la linea sia 
geometricamente sia elettricamente. Questi dati di input vengono definiti nel seguito 
come «modello di linea».  

Una misurazione della densità del flusso magnetico nell’esercizio reale, combinata con 
una determinazione contemporanea delle correnti di esercizio e dell’angolo di carico 
nonché della posizione del luogo di misurazione rispetto ai conduttori consente di 
effettuare un confronto quantitativo con le previsioni di calcolo e quindi una verifica e 
convalida indipendente del modello di linea. Una siffatta combinazione di misurazione 
e modellazione viene definita misurazione di collaudo ed è descritta nel dettaglio al 
capitolo 8.2. Se il risultato della misurazione e quello della modellazione relativi allo 
stato di esercizio durante la misurazione sono sufficientemente concordi, il modello di 
linea e quindi anche la densità del flusso magnetico modellata per lo stato di esercizio 
determinante sono da considerarsi convalidati e quindi conformi al diritto. 
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8.1.3 Luogo per la modellazione 

La densità del flusso magnetico deve essere generalmente modellata per i luoghi a 
utilizzazione sensibile. Per l’altezza dal suolo e la distanza dalle pareti si applicano le 
prescrizioni generali secondo il capitolo 2.7.  

8.1.4 Modellazione per lo stato di esercizio determinante 

La modellazione della densità del flusso magnetico avviene mediante programmi 
computerizzati secondo norme tecniche specifiche21. A causa delle approssimazioni dei 
programmi e alle semplificazioni descritte nel seguito, i risultati non sono sempre 
affidabili in tutto il campo d’intensità della densità del flusso magnetico. Nel campo 
del valore limite dell’impianto pari a 1 µT e a valori superiori, i risultati sono sufficien-
temente precisi. Allontanandosi però da una linea, con una densità del flusso magnetico 
nettamente inferiore a 1 µT, aumenta anche l’incertezza del modello. Tuttavia è neces-
sario determinare in modo preciso l’incertezza della modellazione soltanto se questa 
viene eseguita nell’ambito di una misurazione di collaudo. L’utente può partire dal 
presupposto che gli algoritmi funzionino correttamente e pertanto non deve verificar-
li22.  

Occorre calcolare il valore efficace del vettore della densità del flusso magnetico. 
Questo si compone dei valori efficaci della densità del flusso magnetico (Bx, By, Bz) in 
tre direzioni ortogonali x, y e z secondo la seguente formula: 

222
zyx BBBB ++=   (2) 

I rapporti di fase fra le tre componenti ortogonali non sono rilevanti per questa somma 
poiché non deve essere determinato il valore di picco ma quello efficace.  

Nel modello di linea vengono inserite le seguenti grandezze: 

> per ogni tratto di linea: la corrente determinante (capitolo 2.4.1), incluso il segno 
algebrico. Si presume che le correnti di fase all’interno di un tratto di linea siano 
della stessa entità (carico simmetrico) e le armoniche non vengono considerate. I 
segni algebrici determinano le direzioni di carico e devono riprodurre la combina-
zione determinante delle direzioni di carico (capitolo 2.4.2). Se le direzioni di carico 
sono disaccoppiate, possono essere impiegate le direzioni di carico per le quali l’oc-
cupazione di fase concretamente modellata è ottimale;  

 
 

   
21 Es. DIN/VDE 0848–1, 2000–8: Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern; Teil 1: Definitionen, Mess- 

und Berechnungsverfahren; capitolo 5.1. 
22 Della convalida dei programmi di calcolo sono responsabili gli sviluppatori di software. Agli utenti si consiglia comunque di accertare la 

correttezza dei risultati di calcolo in caso di nuove versioni dei programmi.  
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> per ogni conduttore di fase: l’angolo di fase. Per assicurare la coerenza dei dati, nei 
sistemi trifase deve essere rispettata la seguente convenzione23: 
– R (oppure L1): 0° 
– S (oppure L2): -120° 
– T (oppure L3): 120° 

> la disposizione geometrica dei conduttori di fase (coordinate relative) conformemen-
te ai piani approvati o presentati relativamente al tipo di traliccio o al blocco di tubi. 
Nelle linee aeree le coordinate relative devono presentare un’incertezza inferiore a 
± 1 %; 

> la posizione assoluta dei conduttori di fase rispetto al terreno (lateralmente e in 
altezza o profondità) conformemente ai profili longitudinali approvati o presentati 
(linee aeree) o ai piani del genio civile (linee in cavo). Le distanze assolute devono 
essere note in modo talmente preciso che la distanza da un LAUS possa essere indi-
cata con un’incertezza inferiore a ± 1 %. 

Per le linee aeree non devono essere considerate necessariamente le correnti delle funi 
di guardia.24  

Nelle linee in cavo non devono essere considerate le correnti sui rivestimenti dei cavi.25  

Se una linea comprende tratti a 16.7 e 50 Hz, i valori efficaci della densità del flusso 
magnetico devono essere calcolati individualmente per ogni sistema di corrente. I due 
valori efficaci vengono infine sommati secondo il teorema di Parseval: 

2
50

2
7.16 BBB +=   (3) 

Il risultato della modellazione deve essere rappresentato come isolinea a 1 µT sul piano 
perpendicolare all’asse della linea. Per quei LAUS, per i quali viene richiesta una de-
roga (capitolo 3.1.4), deve essere indicata esplicitamente anche la densità del flusso 
magnetico. 

Alcuni esempi di rappresentazione di isolinee per configurazioni standard di linee aeree 
e in cavo sono riportati sul sito Internet dell’UFAM.26 

Sono disponibili modelli di calcolo bidimensionali e tridimensionali.  

   
23 Se i trasformatori producono uno sfasamento fisso fra due livelli di tensione, tale aspetto deve essere considerato al momento 

dell'introduzione dell'angolo di fase delle correnti. Come sistema di riferimento (R=0°, S=-120°, T=120°) in questo caso si sceglie il 
livello di tensione più elevato. Gli angoli di fase delle correnti del lato a bassa tensione vengono quindi corretti con lo sfasamento fisso. 
Esempio: un trasformatore con il gruppo di collegamento Yd11 produce uno sfasamento fisso ϕ(alta tensione)-ϕ(bassa tensione) = 
330°. Gli angoli di fase delle correnti del lato a bassa tensione corrispondono perciò a: R: 30° (0°–330°), S: -90° (-120°–330°), T: +150° 
(120°–330°). 

24 Tuttavia la corrente delle funi di guardia deve essere inclusa nel calcolo della densità del flusso magnetico se le funi di guardia sono 
integrate nelle biblioteche di tralicci fornite con il programma di calcolo e se il programma dispone di un modulo per il calcolo della 
corrente di tali funi. 

25 Per le lineein cavo , alle quali si applicano le presenti raccomandazioni (cavi a un conduttore in tubi separati), non si prevedono correnti 
rilevanti sui rivestimenti dei cavi. Queste linee in cavo sono collegate a terra solo da un lato oppure le schermature sono realizzate con il 
cosiddetto sistema «cross bonding».  

26 www.bafu.admin.ch/elektrosmog/01079/index.html?lang=it 
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8.1.4.1 Modellazione tridimensionale 

La modellazione tridimensionale (3D) è applicabile universalmente. La linea viene 
modellata geometricamente in tutte e tre le dimensioni spaziali, includendo la freccia 
dei conduttori, le lunghezze limitate della linea ed eventuali curvature. La densità del 
flusso magnetico può essere calcolata per tutto lo spazio circostante la linea. A tal fine 
è importante che le lunghezze della linea inserite nel modello siano sufficientemente 
lunghe in rapporto all’estensione dell’isolinea a 1 µT. Tale condizione si verifica quan-
do tutti i conduttori vengono modellati prima e dopo il piano di calcolo a una distanza 
pari ad almeno cinque volte la distanza massima di un conduttore rispetto all’isolinea a 
1 µT. 

8.1.4.2 Modellazione bidimensionale 

Le modellazioni bidimensionali (2D) sono meno complesse di quelle tridimensionali 
per quanto riguarda l’introduzione dei dati, tuttavia hanno un’applicazione limitata. Ne 
esistono di due varianti: 

> alcuni programmi di calcolo presuppongono implicitamente conduttori paralleli, 
diritti e di lunghezza infinita. Le posizioni dei conduttori devono essere registrate 
soltanto sul piano perpendicolare all’asse della linea e la densità del flusso magneti-
co viene calcolata solo su questo piano;  

> anche con un modello 3D è possibile eseguire una modellazione quasi analoga a 
quella 2D. Il calcolo viene eseguito in modo tridimensionale considerando condutto-
ri di lunghezza infinita, ma la linea viene modellata in modo semplificato: le coordi-
nate laterali dei conduttori vengono inserite nel modello di linea conformemente alla 
realtà, ma la freccia dei conduttori viene ignorata, ovvero i conduttori vengono mo-
dellati per approssimazione a un’altezza costante dal suolo. A tal fine è importante 
che le lunghezze della linea inserite nel modello siano sufficientemente lunghe in 
rapporto all’estensione dell’isolinea a 1 µT. Tale condizione si verifica quando tutti i 
conduttori vengono modellati prima e dopo il piano di calcolo a una distanza pari ad 
almeno cinque volte la distanza massima di un conduttore rispetto all’isolinea a 1 
µT. 

Le modellazioni 2D non devono essere impiegate nelle seguenti condizioni: 

> per LAUS in prossimità di una curva a gomito della linea27. Il settore nel quale la 
modellazione 2D non fornisce risultati attendibili è evidenziato in grigio nella figura 
6. d corrisponde all’estensione laterale massima dell’isolinea a 1 µT calcolata con il 
modello 2D. Il settore evidenziato in grigio definisce contemporaneamente anche il 
perimetro di indagine conformemente al capitolo 8.5.2;  

> per LAUS in prossimità di incroci di linee; 
> per le linee aeree: per campate fra due tralicci con diversa disposizione dei condut-

tori. 

   
27 Per curva a gomito di una linea si intende una deviazione dalla retta di oltre 5 gradi. 
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Fig. 6 > Modellazione della densità del flusso magnetico in presenza di una curva a gomito della linea. 

2•d

2•d

d

 
Nel settore in grigio la modellazione 2D non è consentita 
⎯⎯1⎯⎯: isolinea a 1 µT, modellazione 3D 
- - - - - - - - -: isolinea a 1 µT, approssimazione 2D 

 

8.2 Misurazione di collaudo 

8.2.1 Considerazioni generali 

La misurazione di collaudo consente di verificare la concordanza fra la misurazione e 
la modellazione della densità del flusso magnetico in uno stato di esercizio reale della 
linea. Se la differenza fra i due risultati è inferiore all’incertezza estesa complessiva 
della misurazione di collaudo, il modello di linea e la densità del flusso magnetico 
calcolata sono considerati convalidati. 

La misurazione di collaudo comprende in generale le seguenti operazioni28: 

> misurazione della tensione, della potenza attiva e reattiva di tutti i tratti di linea 
dell’impianto interessato o, in alternativa, misurazione delle correnti e degli angoli 
di carico; 

> misurazione della densità del flusso magnetico in un luogo idoneo; 

   
28 Le misurazioni della densità del flusso magnetico senza la contemporanea registrazione di tutti i dati di esercizio rilevanti della linea 

devono essere considerate soltanto orientative. Lo stesso dicasi per una misurazione con un’estrapolazione semplificato allo stato di 
esercizio determinante senza impiegare un modello di calcolo numerico dettagliato. I risultati di tali misurazioni orientative sono utili per 
fornire una stima alle persone interessate ma non possono fornire dati vincolanti ai fini dell’ORNI. 



  Linee ad alta tensione. Aiuto per l’esecuzione dell’ORNI (Progetto sperimentale) UFAM 2007  54 
    

     
 

 

 

> determinazione della posizione del luogo di misurazione (distanza laterale e diffe-
renza di altezza) relativamente ai conduttori; 

> modellazione della densità del flusso magnetico per il luogo della misurazione RNI 
mediante il modello di linea da convalidare in cui vengono impiegate le correnti e le 
coordinate misurate; 

> calcolo della differenza fra densità del flusso magnetico misurata e modellata, com-
presa l’incertezza dei calcoli. 

Per la misurazione della densità del flusso magnetico deve essere scelto un luogo ben 
accessibile privo di fattori di disturbo. La distanza dalla linea deve essere scelta in 
modo che la densità del flusso magnetico nello stato di esercizio determinante sia 
compresa fra 1 e 2 µT. Non deve trattarsi di un LAUS. 

Maggiore è lo sfruttamento della linea relativamente allo stato di esercizio determinan-
te, maggiore è la concordanza prevista fra le misurazioni e la modellazione della den-
sità del flusso magnetico. Si consiglia pertanto di eseguire delle misurazioni di collau-
do soltanto se tutti i tratti della linea sono sfruttati in modo rilevante e se le appa-
recchiature di misurazione per la potenza, la tensione e la corrente possono lavorare in 
un campo di misurazione favorevole con un’incertezza di misurazione possibilmente 
bassa. Le direzioni del carico durante la misurazione di collaudo devono possibilmente 
coincidere con quelle dello stato di esercizio determinante.  

È auspicabile registrare e analizzare diverse condizioni di esercizio della linea. Tuttavia 
questa richiesta incontra dei limiti poiché non è possibile influenzare l’esercizio di una 
linea. 

La misurazione della densità del flusso magnetico e quella delle grandezze di esercizio 
della linea devono avvenire contemporaneamente e in modo sincronizzato. In caso di 
esercizio variabile i valori devono essere misurati per un’ora intera. Se le correnti e la 
densità del flusso magnetico sono stabili, la durata può essere ridotta. Per l’analisi 
viene scelto fra le registrazioni un periodo che soddisfa le seguenti condizioni: 

> variazioni possibilmente ridotte della densità del flusso magnetico misurata; 
> tutti i tratti di linea trasportano correnti conformemente alle loro condizioni tipiche 

di esercizio o in misura maggiore. 

Questo periodo deve durare almeno un minuto. Più breve è il periodo, maggiore deve 
essere la frequenza di misurazione delle apparecchiature e più precisamente deve 
essere sincronizzata la misurazione della corrente con quella densità del flusso magne-
tico.  

Per il periodo scelto viene calcolata la media temporale delle tensioni, potenze e cor-
renti misurati e della densità del flusso magnetico. Il confronto fra densità del flusso 
magnetico modellata e misurata avviene sulla base di questi valori medi temporali. 

Il titolare dell’impianto deve essere informato tempestivamente dell’esecuzione delle 
misurazioni. Deve comunicare al laboratorio di misura la finestra temporale più favo-
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revole alla misurazione sulla base dell’esperienza. Il contatto e la consegna dei dati 
devono avvenire possibilmente in modo diretto fra il titolare della linea e il laboratorio 
di misura. Se le parti non riescono a trovare un accordo sulla registrazione e l’inoltro 
dei dati di esercizio, decide l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani. 

Le misurazioni di collaudo richiedono esperienza e conoscenze tecniche, pertanto 
devono essere eseguite soltanto da laboratori accreditati. 

8.2.2 Determinazione delle correnti e degli angoli di carico 

Per le correnti e gli angoli di carico delle linee ad alta tensione si può spesso ricorrere 
alla registrazione da parte del gestore della linea. In via di principio non vengono 
registrati direttamente le correnti e gli angoli di carico, ma la tensione e la potenza 
attiva e reattiva. In questo caso è necessario calcolare le correnti e gli angoli di carico 
delle tensioni e potenze misurate ricorrendo alle formule seguenti, presupponendo che 
tutti i conduttori di fase del tratto di linea in oggetto trasportino correnti uguali con lo 
sfasamento teorico di 120 gradi e 180 gradi (anelli a 16.7 Hz).  

( ) 22

3
3 QP
U

PsegnoI +⋅
⋅

⋅=   per la corrente trifase (50 Hz) (4) 

( ) 221 QP
U

PsegnoI +⋅⋅=   per la corrente ferroviaria (16.7 Hz) (5) 

P
Qarctan=ϕ   (6) 

Dove: 
I corrente equivalente simmetrica 
U tensione concatenata 
P potenza attiva 
Q potenza reattiva 
ϕ angolo di carico 

 

In particolare quando l’impianto comprende tratti di linea di diversi gestori, è necessa-
rio assicurare che i segni algebrici vengano attribuiti in modo coerente. 

Se non è già presente una registrazione standard, dovrà esserne predisposta una per la 
durata della misurazione di collaudo. Si potranno utilizzare sistemi di misurazione che 
rilevano le correnti e gli angoli di carico direttamente oppure la tensione e le potenze 
attiva e reattiva.  

Se si misura direttamente la corrente, è sufficiente per ogni tratto di linea misurare solo 
la corrente di un conduttore di fase e l’angolo di carico, rilevando soltanto la frequenza 
di base e sopprimendo le armoniche.  
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A causa di carichi asimmetrici per correnti indotte da altri tratti di linea e a causa di 
armoniche o di altri accoppiamenti, possono verificarsi, in particolare in presenza di 
intensità di corrente ridotta, delle differenze fra i due metodi di valutazione, differenze 
che superano l’incertezza di misura delle apparecchiature.  

Le apparecchiature di misurazione installate registrano spesso la media temporale nel 
corso di un determinato periodo (tipicamente un periodo è di 1 minuto). Se non è 
implementata la funzione di media automatica, occorrerà effettuare misurazioni con 
una frequenza di campionatura piuttosto elevata e in seguito si dovrà calcolare numeri-
camente la media per il periodo scelto.  

In generale è possibile rinunciare alla misurazione delle correnti delle funi di guardia e 
dei rivestimenti dei cavi. 

L’incertezza della misurazione della corrente deve essere determinata a seconda dei 
casi. Se le correnti sono state determinate sulla base di una misurazione della tensione e 
della potenza, deve essere determinata l’incertezza dei dati della corrente sulla base 
delle incertezze della misurazione della tensione e della potenza. Se le correnti sono 
state misurate direttamente, l’incertezza può essere desunta direttamente dai dati di 
taratura o delle specifiche del sistema di misurazione impiegato. A questa si aggiunge 
un importo forfettario che tiene conto dell’incertezza relativa alla determinazione della 
media temporaledelle correnti e di eventuali deviazioni dal carico idealmente simme-
trico delle singole fasi. Per questo importo forfetario si propone un valore di ± 2.5 %29 
(incertezza standard).  

8.2.3 Determinazione della posizione dei conduttori e del luogo di misurazione 

Le coordinate dei conduttori relative ai conduttori stessi non devono essere misurate 
ma possono essere desunte dai piani la cui precisione è generalmente sufficiente. Una 
verifica è indicata quando vengono constatate discrepanze inspiegabili fra la misura-
zione e la modellazione della densità del flusso magnetico. 

Per contro deve essere determinata la posizione del luogo di misurazione relativamente 
ai conduttori, ovvero la distanza laterale e la differenza di altezza.  

Per le linee aeree vengono impiegati i comuni metodi tecnici di misura utilizzati dai 
geometri. In questo caso si rinuncia a eseguire altri rilievi. L’obiettivo è quello di de-
terminare la distanza diretta fra i conduttori e il luogo di misurazione con un’incertezza 
massima di ± 1 %. A seconda della posizione del luogo di misurazione rispetto alla 
linea deve essere determinata la distanza laterale o la differenza di altezza con una 
precisione maggiore. La misurazione non deve avvenire contemporaneamente a quella 
delle correnti e della densità del flusso magnetico, ma può essere differita accertandosi 
che la distanza diretta fra i conduttori e il luogo di misurazione subisca variazioni 
inferiori all’1 % in seguito alle modifiche della freccia dei conduttori. 

   
29 Eventualmente questo valore verrà modificato sulla base delle future esperienze pratiche. 
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Generalmente per le linee in cavo non è possibile accertare in modo indipendente la 
profondità in cui sono stati posati i cavi. Tale misura deve essere ricavata dai piani del 
genio civile. Per la determinazione della distanza diretta dal luogo di misurazione per 
le linee in cavo è molto più importante la loro posizione laterale. In caso di necessità 
quest’ultima può essere accertata con una misurazione orientativa della densità del 
flusso magnetico sopra la linea in cavo (sezione trasversale perpendicolare all’asse del 
cavo).  

Deve essere indicata l’incertezza della distanza determinata. 

8.2.4 Misurazione della densità del flusso magnetico 

Nella scelta del luogo per la misurazione della densità del flusso magnetico occorre 
accertarsi che non siano presenti fattori di disturbo provenienti da altre fonti.  

La densità del flusso magnetico deve essere misurata con la risoluzione temporale più 
elevata possibile. 

La densità del flusso magnetico deve essere misurata in modo selettivo sulla frequenza 
di base. Le armoniche devono essere filtrate30. 

Le strumentazioni per la misurazione della densità del flusso magnetico devono soddi-
sfare i seguenti requisiti: 

> misurazione selettiva sulle frequenze 16.7 e 50 Hz con soppressione delle armoni-
che; 

> misurazione del valore efficace sulle frequenze citate; 
> misurazione isotropica31; 
> superficie efficace della bobina di misurazione: 100 cm²; 
> risoluzione di ≤ 10 nT nel campo di misura 0–1 µT; 
> incertezza di misurazione massima ± 5 %32 

Le strumentazioni per la misurazione della densità del flusso magnetico devono essere 
tarate ogni due anni. 

Deve essere indicata l’incertezza di misurazione che viene determinata sia dalla taratu-
ra dell’apparecchiatura sia dalle variazioni del valore misurato durante l’intervallo di 
valutazione.  

La formazione della media durante il periodo di valutazione (vedere sotto) riduce 
l’ultimo fattore citato relativo all’incertezza, ma non lo elimina completamente. Stati-
sticamente deve essere impiegato nel calcolo dell’incertezza complessiva come devia-
zione standard σm del valore medio. Quest’ultima corrisponde a: 
   
30 Tale condizione non può essere completamente soddisfatta in un impianto che comprende tratti sia a 16.7 sia a 50 Hz. La terza 

armonica di 16.7 Hz non può comunque essere separata tecnicamente dalla frequenza di base dei tratti a 50 Hz. 
31 Una memorizzazione separata delle singole coordinate spaziali è vantaggiosa ma non indispensabile. 
32 Da intendere come differenza massima (distribuzione rettangolare). Corrisponde a un’incertezza standard di ± 2.9 % (cfr. allegato 6, 

capitolo A6-1). 
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Dove: 
n numero di valori misurati durante il periodo di valutazione 
Bi valore misurato i della densità del flusso magnetico 
B  valore medio della densità del flusso magnetico per il periodo di valuta-

zione 
σm deviazione standard del valore medio della densità del flusso magnetico 

Nell’allegato 6 è riportato un esempio con le relative spiegazioni. 

8.2.5 Modellazione della densità del flusso magnetico per lo stato di esercizio durante la 
misurazione di collaudo 

Sulla base della registrazione della densità del flusso magnetico nonché delle tensio-
ni/potenze o correnti/angoli di carico viene scelto successivamente un intervallo di va-
lutazione durante il quale la densità del flusso magnetico è stata il più possibile stabile 
e tutti i tratti di linea erano sfruttati in modo considerevole. Per le correnti determinate 
viene calcolata la media durante l’intervallo di tempo.  

La modellazione della densità del flusso magnetico deve avvenire con lo stesso model-
lo di linea impiegato anche per le previsioni contabili dello stato di esercizio determi-
nante. Come input per la modellazione vengono impiegate le seguenti grandezze: 

> le posizioni (relative) dei conduttori conformemente ai piani (queste rimangono 
invariate rispetto alla modellazione per lo stato di esercizio determinante); 

> le coordinate misurate del luogo di misura relativamente alle corde conduttrici/ai 
cavi; 

> per ogni conduttore di fase la corrente media durante l’intervallo di valutazione in-
cluso il segno algebrico; 

> per ogni conduttore di fase l’angolo di fase determinato dal sistema conformemente 
alle convenzioni (capitolo 8.1.4), corretto con l’angolo di carico misurato e un’even-
tuale sfasamento fisso fra tratti di linea di tensioni diverse. 

Per determinare l’incertezza del risultato è necessario rilevare determinati fattori di 
influsso specifici per la situazione, altri fattori vengono implementati mediante un con-
tributo costante e forfettario. Quest’ultimo comprende implicitamente tutte le appros-
simazioni e semplificazioni del modello di calcolo, l’incertezza delle posizioni (relati-
ve) dei conduttori e altre nonidealità che non possono essere determinate senza un 
onere sproporzionato. Come incertezza standard per questo importo forfettario si pro-
pone un valore di ± 3 % per le linee aeree e di ± 6 %33 per le lineein cavo. 

   
33 Eventualmente questi valori verranno modificati sulla base delle future esperienze pratiche. 
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Le incertezze delle correnti e il loro impatto sul risultato della modellazione devono 
invece essere rilevate e valutate in modo specifico a seconda della situazione. La 
procedura è descritta nel dettaglio nell’allegato 6 e illustrata sulla scorta di un esempio. 

8.2.6 Incertezza della misurazione di collaudo  

La misurazione della densità del flusso magnetico, delle correnti, delle posizioni dei 
conduttori e del luogo di misurazione nonché il modello per il calcolo della densità del 
flusso magnetico sono soggetti a incertezze che non possono essere eliminate comple-
tamente. La concordanza fra un valore misurato e un valore modellato può essere pre-
vista solo nell’ambito delle rispettive incertezze. Per questo motivo, per le più impor-
tanti grandezze che vengono rilevate durante una misurazione di collaudo è necessario 
determinare l’incertezza e il suo impatto sulla densità del flusso magnetico. Oltre a 
queste incertezze da rilevare nei singoli casi, deve essere aggiunto un valore forfettario 
che tiene conto di quegli influssi che potrebbero essere determinati soltanto con proce-
dimenti complessi. 

Tra le cause dell’incertezza di una misurazione di collaudo vanno annoverate quelle 
elencate qui di seguito: 

> incertezza della taratura delle apparecchiature per la misurazione della densità del 
campo magnetico, della tensione, delle potenze attiva e reattiva e delle correnti; 

> incertezza nella formazione della media temporale per le grandezze sopra citate 
(deviazione standard del valore medio); 

> deviazione dal carico ideale simmetrico di tutti i conduttori di un tratto di linea; 
> incertezza della determinazione della distanza fra il luogo di misurazione e i condut-

tori; 
> incertezza delle posizioni relative dei conduttori fra loro; 
> approssimazioni e semplificazioni implicite del modello di calcolo.  

Non vengono invece considerate incertezze (statistiche) le eventuali alterazioni della 
densità del flusso magnetico misurata provocate da campi magnetici estranei all’im-
pianto. Questi errori sistematici devono essere esclusi a priori scegliendo un luogo di 
misurazione idoneo. 

L’incertezza complessiva di una misurazione di collaudo è data dalla combinazione 
statisticamente corretta dei singoli importi, con il presupposto che questi siano indi-
pendenti fra loro. Nell’allegato 6 sono riportate le istruzioni dettagliate sulla scorta di 
un esempio. 
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8.2.7 Convalida del modello di linea 

Per la convalida del modello di linea si procede al confronto fra il valore misurato e 
quello modellato relativo alla densità del flusso magnetico, tenendo conto di tutte le 
incertezze. Il modello di linea si intende convalidato se la differenza fra il valore 
misurato e quello modellato è inferiore all’incertezza complessiva estesa della misura-
zione di collaudo. 

Se l’impianto comprende tratti di linea aventi frequenze di 50 e 16.7 Hz, la convalida 
viene eseguita separatamente per ognuna delle frequenze. 

Se la differenza è maggiore dell’incertezza estesa, significa che la determinazione della 
densità del flusso magnetico presenta delle carenze. Tale aspetto è dovuto a diverse 
cause che possono verificarsi anche in combinazione fra loro, come ad esempio:  

> la misurazione della densità del flusso magnetico può essere influenzata, per esem-
pio da campi di interferenza sovrapposti;  

> l’esercizio della linea durante la misurazione era molto variabile;  
> durante la misurazione la capacità della linea era poco sfruttata;  
> il modello di linea scelto può rappresentare un’approssimazione troppo imprecisa 

per la situazione data (per es. una modellazione 2D invece di una necessaria model-
lazione 3D);  

> le posizioni effettive (relative) dei conduttori possono differire da quelle dei piani;  
> la posizione del luogo di misurazione rispetto ai conduttori è stata determinata in 

modo errato; 
> l’occupazione di fase nel modello di linea non può corrispondere alla realtà. 

Tali discrepanze devono essere chiarite ed eliminate. A tal fine è necessario verificare 
la misurazione della densità del campo magnetico, i dati di esercizio della linea, la de-
terminazione della posizione e il modello di linea. Se necessario deve essere ripetuta la 
misurazione di collaudo oppure deve essere adeguato il modello di linea fino a raggiun-
gere una concordanza all’interno dell’incertezza di misurazione.  

8.2.8 Requisiti del rapporto di misura 

Il rapporto sulla misurazione di collaudo deve essere dettagliato in modo da riportare 
tutte le fasi della misurazione, dell’ulteriore elaborazione dei valori misurati e della 
modellazione. 

8.2.9 Accreditamento dei laboratori di prova o organismi d’ispezione 

I laboratori di misura possono includere le misurazioni di collaudo ai sensi del capitolo 
8.2 nel campo di validità del loro accreditamento. Le misurazioni di collaudo com-
prendono la misurazione della densità del flusso magnetico, la determinazione delle 
correnti e della posizione del luogo di misurazione nonché la modellazione della den-
sità del flusso magnetico con programmi di calcolo computerizzati, inclusa la determi-
nazione delle incertezze intrinseche. 
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8.3 Distanza indicativa per rispettare il valore limite dell’impianto 

8.3.1 Scopo 

La procedura descritta in questo capitolo consente di dimostrare il rispetto del VLImp 
per disposizioni semplici dei conduttori senza dover ricorrere alla modellazione detta-
gliata della densità del flusso magnetico conformemente al capitolo 8.1. Si tratta di un 
accertamento generico che consente di dimostrare in modo certo e senza complicazioni 
il rispetto del VLImp in impianti non critici. Viene calcolata una distanza indicativa r 
alla quale il VLImp viene rispettato in ogni caso. Poiché la procedura parte dal caso più 
sfavorevole per quanto riguarda la disposizione dei conduttori, le direzioni di carico e 
l’occupazione di fase, la distanza indicativa ottenuta non è mai inferiore a quella che si 
otterrebbe con la modellazione dettagliata della densità del flusso magnetico confor-
memente al capitolo 8.1 per la situazione in oggetto. Essa deve perciò essere considera-
ta un’approssimazione «sicura». 

8.3.2 Campo di applicazione 

Questo accertamento generico può essere impiegato per due tipi di prova: 

> prova che il VLImp in un LAUS è rispettato;  
> prova che due linee parallele sono da valutare come due impianti indipendenti.  

La procedura non è invece indicata per provare che il VLImp viene superato in un 
LAUS. Tale fattispecie può essere accertata in modo inequivocabile solo con una 
modellazione dettagliata della densità del flusso magnetico conformemente al capitolo 
8.1 o con una misurazione di collaudo (capitolo 8.2). Allo stesso modo la procedura 
non è adatta per stabilire con certezza che due linee parallele devono essere considerate 
come un solo impianto. Per questa prova deve essere utilizzata la procedura di riferi-
mento descritta nel capitolo 2.1.3 dove le isolinee a 1 µT delle singole linee vengono 
modellate nel dettaglio. 

La procedura è ammessa soltanto alle seguenti condizioni: 

> impianti con al massimo due tratti di linea;  
> corrente limite termica massima di 750 A; 
> distanza q fra i conduttori più distanti fra loro dello stesso tratto di linea di massimo 

620 cm. 
La distanza q è illustrata nella figura 7 per le disposizioni tipiche dei conduttori della 
rete a 50 Hz. Per le linee in cavo tale distanza è normalmente inferiore a 80 cm, per 
le linee aeree la distanza tipica è di oltre 1 m. Per le linee ferroviarie a 16.7 Hz q è la 
distanza fra i due conduttori di un anello. 
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Un caso speciale è quello costituito da singole campate di una linea aerea dove la giun-
zione avviene tra due tipi diversi di traliccio. In tali casi deve essere usata la distanza 
più larga come perimetro di legittimazione delle due campate collegate. Un esempio è 
riportato nella figura 11. 

Nelle linee parallele il perimetro di legittimazione viene determinato separatamente per 
ogni linea indipendentemente dal fatto che le due linee ai sensi dell’ORNI siano consi-
derate come un impianto unico o come impianti separati. Il perimetro di legittimazione 
complessivo è dato dalla sovrapposizione dei due corridoi determinati individualmente 
per ogni linea. Un esempio è riportato nella figura 12. 

Il perimetro di legittimazione deve essere riportato nel piano d’insieme e possibilmente 
anche nei piani dettagliati della linea. 

Il perimetro di legittimazione per le linee semplici può essere determinato anche me-
diante la distanza indicativa r conformemente al capitolo 8.3. Questo metodo semplice 
è applicabile alle linee a uno o due tratti che, per quanto riguarda la corrente limite 
termica e la disposizione dei conduttori, soddisfano le condizioni del capitolo 8.3.2. In 
questo caso come distanza laterale d (figure dalla 8 alla 12) viene impiegata la distanza 
indicativa conformemente al capitolo 8.3.3. La distanza di legittimazione, a lato 
dell’asse della linea, corrisponde al doppio della distanza indicativa, ma deve essere 
almeno di 20 metri. 

Fig. 8 > Determinazione del perimetro di legittimazione e di indagine sull’esempio di una linea in cavo  
a 110 kV (piano verticale). 

Per le spiegazioni vedere il testo. 

Perimetro di legittimazione: su entrambi i lati  2•d e comunque almeno 20 m dall'asse della linea

d = 5.6 m (estensione laterale massima
dall'asse della linea)

Perimetro di indagine
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Fig. 9 > Determinazione del perimetro di legittimazione e di indagine sull’esempio di una linea aerea  
a 380 kV con isolinea a 1 μT simmetrica (piano verticale). 

Per le spiegazioni vedere il testo. 

Perimetro di legittimazione: su entrambi i lati 124 m (=2•d) dall'asse della linea

d = 62 m (estensione laterale massima
dall'asse della linea)

Perimetro di indagine
 

 

Fig. 10 > Determinazione del perimetro di legittimazione e di indagine sull’esempio di una linea aerea  
a 220/380 kV con isolinea a 1 μT non simmetrica (piano verticale). 

Per le spiegazioni vedere il testo. 

Perimetro di legittimazione: su entrambi i lati 146 m (=2•d) dall'asse della linea

Perimetro di indagine

d = 73 m (estensione laterale massima
dall'asse della linea)
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Fig. 11 > Determinazione del perimetro di legittimazione e di indagine al passaggio fra due disposizioni  
di conduttori (linea aerea; piano orizzontale). 

Per le spiegazioni vedere il testo. 

Perimetro di legittimazione

Traliccio a tre traverse Traliccio a due traverse
Campata di passaggio

Perimetro di indagine

2•dtre traverse

2•dtre traverse

dtre traverse

dtre traverse

ddue traverse

ddue traverse

2•ddue traverse

2•ddue traverse

 

 

Fig. 12 > Determinazione del perimetro di legittimazione e di indagine di due linee aeree parallele 
considerate come un solo impianto (piano verticale). 

Per le spiegazioni vedere il testo. 

Perimetro di legittimazione

Perimetro di indagine

ddue traverse

2•ddue traverse

dtre traverse

2•dtre traverse
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8.5.2 Determinazione del perimetro di indagine 

Il perimetro di indagine è quell’area su entrambi i lati di una linea in cui il valore limite 
dell’impianto a qualsiasi quota sopra o sotto il suolo può essere raggiunto o superato. 
La sua delimitazione viene determinata mediante la proiezione dell’isolinea a 1 µT (o 
isosuperficie a 1 µT) sul suolo. Nella maggior parte dei casi questa isolinea a 1 µT è 
identica a quella che è già stata modellata per determinare il perimetro di legittimazio-
ne (capitolo 8.5.1). Soltanto nelle linee parallele e nei casi in cui l’occupazione di fase 
non è ottimale per lo stato di esercizio determinante, si ottengono isolinee diverse. 

Per la sottosezione di una linea, in cui per definizione (cfr. allegato 1, capitolo A1-1 e 
A1-2) sono presenti gli stessi tratti di linea, lo stesso stato di esercizio determinante e la 
stessa disposizione geometrica dei conduttori (nelle linee aeree: stesso tipo di traliccio), 
deve essere calcolata un’unica isolinea a 1 µT. A tal fine è spesso sufficiente una 
modellazione 2D conformemente al capitolo 8.1.4. La proiezione di questa isolinea sul 
suolo definisce i limiti del perimetro di indagine che ha la stessa larghezza lungo l’in-
tera sottosezione interessata. Esso non deve essere necessariamente simmetrico all’asse 
della linea. Gli esempi relativi a una linea aerea sono riportati nelle figure 9 e 10, per 
una linea in cavo nella figura 8. 

Per le sottosezione di una linea, alle quali non è applicata la modellazione 2D (capitolo 
8.1.4), è necessario generalmente calcolare l’isosuperficie a 1 µT con un modello 3D e 
proiettarla sul suolo. Nei seguenti casi è possibile semplificare la procedura: 

> in caso di curva a gomito il perimetro di indagine corrisponde all’area grigia della 
figura 6; 

> in una campata di una linea aerea in cui avviene il passaggio fra due tipi diversi di 
traliccio, può essere adottato il perimetro di indagine più ampio delle due distanze di 
passaggio di collegamento. Un esempio è riportato nella figura 11. 

In caso di linee parallele, che ai sensi del capitolo 2.1.3 z sono considerate complessi-
vamente un impianto, esiste, al contrario di quanto avviene per la determinazione del 
perimetro di legittimazione (capitolo 8.5.1) un solo perimetro di indagine. Esso viene 
determinato sulla base dell’isolinea a 1 µT di tutto l’impianto considerando le direzioni 
di carico nello stato di esercizio determinante e l’occupazione di fase attuale. Un 
esempio è riportato nella figura 12. In caso di linee parallele, che sono considerate 
come due impianti separati, esistono due perimetri di indagine separati. 

Il perimetro di indagine deve essere indicato nei piani d’insieme e in quelli dettagliati 
delle linee. 
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8.6 Determinazione della combinazione determinante delle direzioni di carico 

8.6.1 Considerazioni generali 

In questo capitolo si descrive come determinare la combinazione determinante delle di-
rezioni di carico di due tratti di linea aventi la stessa frequenza (stessa direzione o dire-
zioni opposte; cfr. capitolo 2.4.2). Il metodo di riferimento è il procedimento statistico 
descritto nel capitolo 8.6.2. Nelle condizioni di esercizio qui di seguito descritte si deve 
ricorrere a questo metodo se: 

su uno o entrambi i tratti di linea la direzione del carico cambia periodicamente o irre-
golarmente e 

> i periodi con direzione uguale o direzioni opposte si verificano quasi con la stessa 
frequenza, oppure 

> i periodi con la stessa direzione sono temporalmente prevalenti, ma nei periodi limi-
tati dove le direzioni di carico sono opposte, i tratti di linea hanno un carico sostan-
zialmente superiore, oppure 

> i periodi con direzioni opposte sono temporalmente prevalenti, ma nei periodi 
limitati dove le direzioni di carico sono le stesse, i tratti di linea hanno un carico so-
stanzialmente superiore. 

In molti casi, in particolare quando su nessuno dei tratti di linea si verificano inversioni 
di direzione, il procedimento statistico è superfluo. La combinazione determinante 
delle direzioni di carico in questi casi è già fissata dalle direzioni di carico sui due tratti 
di linea.  

Tuttavia, quando le condizioni non sono così chiare, si consiglia di applicare il proce-
dimento statistico anche se quest’ultimo non consente di definire in modo inequivoca-
bile tutti i casi. Il risultato dell’analisi statistica può anche rilevare che le direzioni di 
carico sono disaccoppiate, ovvero che i carichi nella stessa direzione e in direzioni 
opposte sono parimenti importanti. Questa constatazione può basarsi soltanto sull’ana-
lisi statistica e non su una stima prettamente qualitativa. 

8.6.2 Analisi statistica dei dati relativi al carico di due tratti di linea 

Per questa analisi devono essere disponibili due serie temporali di correnti di esercizio 
comprensive del segno algebrico, una per ogni tratto di linea. Queste serie temporali 
devono essere sincronizzate per quanto riguarda il campo temporale e gli intervalli fra i 
singoli valori. Nella fase di progettazione è necessario simulare le serie temporali. Per 
la valutazione delle reali condizioni di esercizio di una linea le serie temporali devono 
basarsi sulle misurazioni di lungo periodo dei parametri di esercizio. 

Il segno algebrico indica la direzione del carico ed è perciò molto importante. Deve 
essere garantito che la convenzione relativa ai segni algebrici sia uniforme per tutti i 
tratti di linea osservati, in particolare quando l’impianto comprende tratti di linea di 
diversi titolari. 
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Queste serie temporali vengono sottoposte a una regressione lineare, dove la retta di 
regressione passa obbligatoriamente per lo zero. Come risultato viene impiegato soltan-
to il coefficiente di correlazione k calcolato nel modo seguente: 
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Dove: 
I1,t corrente sul tratto di linea 1 al momento t (incl. segno algebrico) 
I2,t corrente sul tratto di linea 2 al momento t (incl. segno algebrico) 
k coefficiente di correlazione 

Il valore e il segno algebrico di k definiscono se si tratta di carichi nella stessa direzio-
ne, in direzioni opposte o disaccoppiate: 

> k > 0.2: carico nella stessa direzione 
> k < -0.2: carico in direzioni opposte 
> k compreso fra -0.2 e 0.2: direzioni di carico disaccoppiate 

Un’applicazione EXCEL, in cui è stata programmata questa formula, può essere scari-
cata (unitamente alle istruzioni) dal sito Internet dell’UFAM (www.bafu.admin.ch/ 
elektrosmog/01079/index.html?lang=it). Questo programma, oltre al coefficiente di 
correlazione, calcola anche il valore 98 percentile della corrente di ciascun tratto di 
linea. Tale grandezza è utile per verificare se una limitazione della corrente è rispettata.  

Nell’allegato 5 sono riportati due esempi in cui viene illustrata la procedura sulla base 
di profili di 24 ore relativi alle correnti di due tratti di linea.  

8.6.3 Previsione nella fase di progettazione 

Se si prevede che per molto tempo possa verificarsi una delle condizioni menzionate al 
capitolo 8.6.1, si consiglia di adottare il procedimento statistico già nella fase di proget-
tazione. A questo scopo è necessario simulare i tracciati tipici del carico, a condizione 
che ciò sia possibile in via preliminare. Il periodo da simulare dipende dal tipo di 
esercizio previsto per i tratti di linea interessati. Se si prevedono tracciati giornalieri 
che si differenziano poco da un giorno all’altro, è sufficiente la simulazione per una 
giornata tipica di 24 ore. Durante il periodo osservato i valori devono essere simulati 
negli stessi intervalli di tempo.  

8.6.4 Determinazione sulla base di registrazioni di esercizio 

In alcuni casi l’autorità incaricata dell’approvazione dei piani può disporre una regi-
strazione e un’analisi delle correnti di esercizio. La misurazione delle correnti o delle 
tensioni, delle potenze attiva e reattiva nonché le necessarie conversioni si basano sul 

http://www.bafu.admin.ch/elektrosmog/01079/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/elektrosmog/01079/index.html?lang=it
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capitolo 8.2.2. Queste grandezze devono essere registrate in modo continuo per tutto un 
anno e aggregate in valori medi orari. In questo modo una serie temporale relativa a un 
anno comprende per ogni tratto di linea 8760 valori medi orari della corrente (precedu-
ta dal segno algebrico). Con queste serie temporali viene eseguita l’analisi statistica 
secondo il capitolo 8.6.2. 

8.7 Determinazione dell’intensità del campo elettrico 

8.7.1 Scopo 

Determinare il valore efficace dell’intensità del campo elettrico nello stato di esercizio 
in cui l’intensità è la più elevata. In questo modo è possibile dimostrare il rispetto o il 
superamento del valore limite d’immissione relativo all’intensità del campo elettrico. 

8.7.2 Metodi 

L’intensità del campo elettrico sotto le linee aeree può essere generalmente misurata o 
modellata ricorrendo a programmi computerizzati. La misurazione dei campi elettrici a 
bassa frequenza è molto sensibile ai fattori di disturbo. Le esperienze pratiche finora 
disponibili sono molto limitate. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, le misura-
zioni dell’intensità dei campi elettrici non sono sempre consigliate. Qualora vengano 
eseguite, esse assumono un carattere prevalentemente orientativo. La determinazione 
dell’intensità del campo elettrico avviene perciò per il momento esclusivamente me-
diante modellazione. 

8.7.3 Stato di esercizio EMax 

Come illustrato nel capitolo 3.2 i fini del rispetto del valore limite d’immissione è 
determinante il valore efficace massimo (locale e temporale) dell’intensità del campo 
elettrico. L’intensità del campo elettrico deve perciò essere determinata per quel luogo 
e quello stato di esercizio della linea in cui viene raggiunto il valore massimo. Questo 
stato di esercizio viene definito nel seguito come stato caratterizzato dalla massima 
intensità del campo elettrico (stato di esercizio EMax). Tale stato è senz’altro rilevabile 
mediante una modellazione RNI. Con una misurazione si otterrebbe invece il valore 
massimo temporale solo casualmente, poiché l’esercizio della linea non può essere 
influenzato ai fini di una misurazione. 

Lo stato di esercizio EMax si ha  

> alla massima tensione di esercizio;  
> in corrispondenza della freccia massima dei conduttori;  
> a seconda dell’occupazione di fase, in presenza di tratti di linea in parte disattivati.  



  Linee ad alta tensione. Aiuto per l’esecuzione dell’ORNI (Progetto sperimentale) UFAM 2007  74 
    

     
 

 

 

Le tre condizioni sono cumulative e vengono spiegate dettagliatamente nel seguito: 

> l’intensità del campo elettrico, con una determinata configurazione dei conduttori, è 
direttamente proporzionale alla tensione della linea. Si differenzia fra tensione no-
minale e massima tensione di esercizio37, mentre la linea funziona generalmente con 
una tensione leggermente inferiore a quella massima di esercizio. Nelle linee a 
380 kV la tensione nominale è di 380 kV mentre la massima tensione di esercizio è 
di 420 kV. Nella modellazione dell’intensità del campo elettrico va impiegata la 
massima tensione di esercizio; 

> l’intensità del campo elettrico sotto una linea aumenta con l’aumento della freccia 
dei conduttori. Per la modellazione dell’intensità del campo elettrico vanno impiega-
te le posizioni dei conduttori conformemente ai profili longitudinali approvati o noti-
ficati ai fini dell’approvazione;  

> nelle linee a due tratti, a seconda dell’occupazione di fase, i campi elettrici dei sin-
goli tratti si rafforzano o compensano a vicenda. In caso di occupazione di fase com-
pensante se un tratto di linea viene isolato dalla tensione o viene fatto funzionare a 
tensione ridotta, viene meno in parte o totalmente l’effetto compensante e l’intensità 
del campo elettrico aumenta rispetto a quella che si registrerebbe se entrambi i tratti 
fossero sotto tensione.  
Nella modellazione dell’intensità del campo elettrico di linee a due tratti, la cui oc-
cupazione di fase ha un effetto di compensazione sul campo elettrico, si deve sup-
porre che un tratto di linea sia privo di tensione. Per le linee a più tratti la cui occu-
pazione di fase ha un effetto compensante, si deve presupporre che uno o più tratti 
siano privi di tensione. Questi tratti vanno scelti in modo che nel luogo di modella-
zione il campo elettrico registri la massima intensità. 

8.7.4 Luogo del rilevamento 

L’intensità del campo elettrico deve essere determinata per il luogo accessibile dove 
risulta essere più alta. Per maggiori informazioni sui luoghi accessibili si rimanda al 
capitolo 2.8. Questo massimo locale si registra all’aperto, di regola direttamente sotto 
la linea, dove quest’ultima presenta la distanza minima dal suolo38. Nei terreni pianeg-
gianti questo punto corrisponde al centro della campata fra due tralicci, nei terreni 
collinari questo punto deve essere determinato sulla base dei piani delle linee (profili 
longitudinali). 

L’intensità del campo elettrico deve essere determinata ad un’altezza di 1 m dal terreno 
accessibile all’aperto.  

   
37 Cfr. l’allegato 3 dell’ordinanza sulla corrente forte. 
38 Questo vale quando nessun edificio o altra struttura elevata e accessibile si trova sotto o in diretta prossimità della linea. Nei casi 

eccezionali in cui ciò si verifica, il luogo con la massima intensità del campo elettrico può trovarsi sopra o in prossimità di questi edifici 
(per es. balcone, terrazza sul tetto). All’interno degli edifici invece il campo elettrico viene notevolmente ridotto, pertanto è superfluo 
determinare l’intensità del campo elettrico negli interni. 
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8.7.5 Modellazione dell’intensità del campo elettrico 

L’intensità del campo elettrico viene modellata e rappresentata come sezione trasversa-
le mediante programmi computerizzati conformemente alle norme tecniche in mate-
ria39 per un’altezza di 1 m dal suolo. Generalmente è sufficiente una modellazione 2D. 
Le funi di guardia devono essere comprese nella modellazione. Come condizioni di 
esercizio vanno applicate quelle per lo stato di esercizio EMax conformemente al 
capitolo 8.7.3. I tratti di linea presunti privi di tensione per lo stato di esercizio EMax 
devono essere inclusi nella modellazione e trattati come collegati a terra.  

È possibile rinunciare alla modellazione dettagliata della topografia. Il terreno in pen-
denza viene rappresentato per approssimazione mediante un piano inclinato che ripro-
duce la pendenza nel luogo di indagine. L’eventuale vegetazione non viene modellata. 

I profili di intensità di campo per le configurazioni standard di linee aeree sono dispo-
nibili sul sito Internet dell’UFAM40.  

Se l’intensità del campo elettrico modellata nell’LSBD più esposto è inferiore o uguale 
al valore limite d’immissione, quest’ultimo si intende rispettato. In caso contrario il 
valore si intende superato. 

Si rinuncia a fornire indicazioni per situazioni particolari, ad esempio per quanto con-
cerne un edificio adiacente/sottostante una linea o terreni dalla conformazione irregola-
re (creste) finché non sussisteranno esigenze concrete al riguardo. 

   
39 Es. DIN/VDE 0848–1, 2000–8: Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern; Teil 1: Definitionen, Mess- 

und Berechnungsverfahren, capitolo 5.1. 
40 www.bafu.admin.ch/elektrosmog/01079/index.html?lang=it 
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> Allegato 1 

A1 Scheda dei dati sul sito per linee ad alta tensione 

A1-1 Struttura della scheda dei dati sul sito 

La scheda dei dati sul sito viene utilizzata quando deve essere realizzato un nuovo 
impianto oppure quando un impianto esistente deve essere modificato ai sensi dell’OR-
NI. Le definizioni corrispondenti sono riportate nei capitoli 2.5 (nuovi e vecchi impian-
ti) e 2.6 (Modifica di un vecchio impianto), per le limitazioni preventive delle emissio-
ni dell’ORNI si rimanda invece al capitolo 3.1. 

La sezione di linea da sottoporre a valutazione viene suddivisa in sottosezioni ai fini 
dell’accertamento RNI. Una sottosezione è un segmento di linea continuo per il quale 
sono costanti le seguenti caratteristiche: 

> stato secondo ORNI (nuovo impianto, modifica di un nuovo impianto, modifica di 
un vecchio impianto); 

> tratti di linea; 
> stato di esercizio determinante; 
> disposizione geometrica dei conduttori (nelle linee aeree ciò significa: stesso tipo di 

tralicci). 

Se lungo la linea da sottoporre a valutazione esistono due o più sezioni non continue 
che però presentano queste quattro caratteristiche, possono essere unite e considerate 
come una sottosezione. 

Se tutta la sezione da sottoporre a valutazione presenta le medesime caratteristiche, non 
è necessario suddividerla in sottosezioni. 

La scheda dei dati sul sito è composta dai seguenti elementi: 

> una parte principale (punti da 1 a 4). Questa parte deve essere compilata per tutte le 
linee. Essa riassume i risultati principali delle schede complementari; 

> le schede complementari da 1 a 4, tipo e numero dipendono dal tipo di progetto;  
> allegati, in particolare piani d’insieme, sezioni trasversali della densità del flusso 

magnetico e dell’intensità del campo elettrico, determinazione del perimetro di legit-
timazione. Il tipo e il numero degli allegati dipende dal relativo progetto. 

L’accertamento RNI va eseguito separatamente per ogni sottosezione. Per ogni sottose-
zione devono essere compilati una scheda complementare 1, 2 o 3, nonché un piano 
d’insieme e ulteriori allegati. Dal tipo dell’impianto, dallo stato secondo ORNI (nuovo 
impianto; modifica di un nuovo impianto; modifica di un vecchio impianto) e dal risul-
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tato dell’accertamento dipende quale scheda complementare deve essere compilata. La 
figura 13 fornisce un supporto decisionale in tal senso. 

L’accertamento generico, previsto nella scheda complementare 1, è quello meno com-
plesso. Tuttavia è applicabile solo per le linee a uno o due tratti41. La scheda comple-
mentare 1 deve essere utilizzata solo se è possibile dimostrare che il LAUS più vicino 
alla sottosezione in oggetto rispetta la distanza indicativa. In tutti gli altri casi deve 
essere utilizzato la scheda complementare 2 oppure 3.  

Per una linea aerea a 380 kV, inoltre, deve essere presentata anche la scheda comple-
mentare 4, con la quale viene dimostrato il rispetto del valore limite d’immissione. 

Il numero delle righe nelle tabelle della scheda dei dati sul sito e delle schede comple-
mentari deve essere adeguato al relativo progetto. Le tabelle che resterebbero comple-
tamente vuote possono essere tralasciate. 

In tutta la scheda dei dati sul sito, nelle schede complementari, nei piani d’insieme e 
negli allegati per il calcolo è necessario verificare la coerenza di denominazione/ 
numerazione delle sottosezioni, dei tratti di linea e dei LAUS. Le sottosezioni vengono 
contrassegnate con lettere maiuscole, i tratti di linea con sigle adeguate, i LAUS con 
cifre. 

Un modello in formato word relativo alla scheda dei dati sul sito che consente di 
adeguare automaticamente le caselle della tabella alla lunghezza dei dati inseriti può 
essere scaricato dal sito Internet dell’UFAM (www.bafu.admin.ch/elektrosmog/01079/ 
index.html?lang=it). Si raccomanda di utilizzare esclusivamente questo modello per la 
compilazione delle schede dei dati sul sito.  

È opportuno compilare la scheda dei dati sul sito nella sequenza riportata di seguito: 

1. copertina, punti 1 e 2 della parte principale; 
2. per ogni sottosezione una scheda complementare 1, 2 oppure 3, inclusi gli allegati 

con i risultati della modellazione, i piani d’insieme e i piani dettagliati ; 
3. per le linee aeree a 380 kV una scheda complementare 4; 
4. riporto dei risultati delle schede complementari indicate alle cifre da 3.1 a 3.3 della 

parte principale; 
5. il punto 4 della parte principale e l’elenco degli allegati. 

   
41 Rientrano tra queste anche due linee parallele di un solo tratto ciascuna, che insieme vengono considerate un unico impianto (capitolo 

2.1.3). 

http://www.bafu.admin.ch/el�ektrosmog/01079/index.html?lang=it
http://www.bafu.admin.ch/el�ektrosmog/01079/index.html?lang=it
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Fig. 13 > Scelta della scheda complementare da compilare. 

Deve essere definita singolarmente per ogni sottosezione. 
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A1-2 Esempi 

Di seguito, sulla base di tre esempi, viene illustrato come procedere alla suddivisione di 
un progetto in sottosezioni e quali schede complementari presentare. 

A1-2.1 Esempio 1 

Nuova realizzazione di una linea aerea a 220 kV a due tratti su un nuovo tracciato. 
Tralicci da 1 a 10: a tre traverse; tralicci 11–15: a due traverse; tralicci da 16 a 20: a tre 
traverse. Corrente limite termica per entrambi i tratti di linea: 1920 A. 

Sono presenti quattro sottosezioni: 

> sottosezione A: tralicci da 1 a 10 e da 16 a 20: a tre traverse; 
> sottosezione B: tralicci da 10 a 11: passaggio da tralicci a tre traverse a tralicci  

a due traverse; 
> sottosezione C: tralicci da 11 a 15: tralicci a due traverse; 
> sottosezione D: tralicci da 15 a 16: passaggio da tralicci a due traverse a tralicci  

a tre traverse. 

Tutte e quattro le sottosezioni hanno lo stato di un nuovo impianto. La corrente limite 
termica è superiore a 750 A, l’accertamento generico mediante la scheda complementa-
re 1 quindi non è applicabile. 

Devono essere presentati quattro schede complementari 2 (uno per ogni sottosezione). 

A1-2.2 Esempio 2 

ra i punti X e Z deve essere realizzata una linea in cavo a 110 kV a un tratto, con cavi a 
un conduttore in tubi separati. Tra i punti X e Y vengono inseriti i nuovi conduttori in 
tubi già esistenti, ancora vuoti, accanto ad una linea a un tratto già esistente (approva-
zione dei piani prima dell’1/1/2000); tra i punti Y e Z viene realizzato un nuovo blocco 
di tubi che viene rimosso dalla linea già esistente. 

Sono presenti due sottosezioni che si differenziano per lo stato e per il numero dei tratti 
di linea: 

> sottosezione A: dal punto X al punto Y. Il tratto di linea vecchio e il tratto progettato 
costituiscono insieme un unico impianto. Si tratta di una modifica di un vecchio im-
pianto; 

> sottosezione B: dal punto Y al punto Z. Si tratta della realizzazione di un nuovo im-
pianto. 

Geometria dei conduttori e corrente limite termica si trovano in un campo che consente 
fondamentalmente l’utilizzo dell’accertamento generico (scheda complementare 1). 

Per ognuna delle due sottosezioni deve essere compilato una scheda complementare: 

Sottosezioni 

Schede complementari 

Sottosezioni 

Schede complementari 
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> sottosezione A (modifica di un vecchio impianto): l’accertamento preliminare indica 
che la distanza indicativa rispetto al LAUS più vicino non viene rispettata e che la 
densità del flusso magnetico (anche nella modellazione dettagliata) è superiore al 
valore limite dell’impianto. Per tale motivo deve essere compilato una scheda com-
plementare 3; 

> Sottosezione B (nuovo impianto) l’accertamento preliminare indica che la distanza 
indicativa rispetto al LAUS più vicino viene rispettata. Ciò può essere documentato 
con la scheda complementare 1.  

A1-2.3 Esempio 3 

Tra i punti X e Z deve essere realizzata una nuova linea aerea con un tratto da 220 kV e 
un tratto da 380 kV. A metà del percorso, in prossimità del punto Y, si trova una 
sottostazione collegata solo al tratto da 220 kV. Tipo di tralicci, sezioni dei conduttori e 
occupazione di fase sono invariati su tutta la sezione della linea. Al contrario il titolare 
della linea prevede che su entrambe le sottosezioni vi sia una diversa combinazione 
determinante delle direzioni di carico. Nella stessa direzione tra X e Y, disaccoppiate 
tra y e Z. 

Vi sono due sottosezioni, che si differenziano per il loro stato di esercizio determinan-
te. In entrambi i casi si tratta della realizzazione di un nuovo impianto: 

> sottosezione A: da X a Y carico nella stessa direzione; 
> sottosezione B: dal punto Y al punto Z: direzioni di carico disaccoppiate. 

Geometria dei conduttori e corrente limite termica si trovano in un campo che non 
consente il ricorso all’accertamento generico (scheda complementare 1). 

> Due schede complementari 2, una per ogni sottosezione. 
> Una scheda complementare 4  

(intensità del campo elettrico nell’LSBD con carico massimo). 

Sottosezioni 

Schede complementari 
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A1-3 Istruzioni per la compilazione della scheda dei dati sul sito 

A1-3.1 Copertina 

La denominazione (di ampio raggio) della linea. 

Denominazione della sezione di linea oggetto della presente scheda dei dati sul sito. 

Esempi: 
> tralicci da 10 a 20; 
> dalla sottostazione P al confine nazionale. 

Il progetto o l’evento che rende necessaria la stesura o l’aggiornamento della scheda 
dei dati sul sito. 

Possibili registrazioni: 
> nuova realizzazione; 
> sostituzione dei conduttori mediante conduttori binati; 
> posa di un tratto di linea supplementare; 
> tiraggio di un tratto di linea supplementare; 
> trasferimento dei tralicci m-n; 
> innalzamento dei tralicci a-b; 
> nuova determinazione della combinazione determinante delle direzioni di carico 
> ecc. 

Può essere indicato anche più di un motivo/evento se il progetto è diverso per le varie 
sottosezioni. 

Denominazione della linea 

Sezione di linea da sottoporre  
a valutazione 

Motivo di compilazione 
dell’accertamento RNI 
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Termine/abbreviazione Significato/spiegazione Capitolo 
LTras Legge federale sul principio della trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza), RS 152.3 4.2 
Misurazione di collaudo Approccio integrale per la convalida del modello di linea. Comprende la misurazione della densità del 

flusso magnetico, dei parametri di esercizio della linea, della distanza fra linea e luogo di misurazione 
nonché la modellazione della densità del flusso magnetico. 

8.2 

Misurazione orientativa Misurazione della densità del flusso magnetico senza registrare contemporaneamente i parametri di 
esercizio della linea 

8.2.1 

Modifica di un impianto Definizione e requisiti secondo l’ORNI: vedere testo 2.6; 3.1.3; A7  
Modello di linea Un gruppo di parametri che caratterizza geometricamente ed elettricamente una linea ad alta tensione. 

Questi parametri servono come input per il programma di calcolo ai fini della modellazione della densità 
del flusso magnetico e dell’intensità del campo elettrico. 

8.1.2 

Nuovo impianto Approvazione dei piani passata in giudicato dall’1/2/2000 2.5; A7  
OIEF Ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie, RS 734.42  
OLEI Ordinanza sulle linee elettriche, RS 734.31  
OPIE Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici, RS 734.25  
ORNI Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, RS 814.710  
PA Legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021 4.1 
PAP Procedura di approvazione dei piani  
Perimetro di indagine Corridoio che comprende una linea ad alta tensione, nel quale il valore limite dell’impianto relativo alla 

densità del flusso magnetico può essere superato a seconda dell’altezza dal suolo. Per i luoghi a 
utilizzazione sensibile all’interno di questo perimetro è necessario determinare la densità del flusso 
magnetico e dichiararla nella scheda dei dati sul sito. 

2.9.1; 8.5.2 

Perimetro di legittimazione Un corridoio che comprende una linea ad alta tensione esistente o progettata. Il soggiorno prolungato o 
la proprietà del fondo in questo perimetro dà diritto a opposizione o ricorso nella procedura di approva-
zione dei piani.  

2.9.2; 8.5.1 

PSE Piano settoriale elettrodotti 3.3; 7.2 
Risanamento Misure necessarie per un vecchio impianto al fine di rispettare i requisiti dell’ORNI: ottimizzazione 

dell’occupazione di fase o misure per rispettare il valore limite d’immissione per l’intensità del campo 
elettrico.  
Sono esclusi i lavori di manutenzione e ammodernamento per garantire la sicurezza tecnica. 

3.1.2; 3.2; 6; A2  

Sottosezione Se necessario, la sezione di linea da sottoporre a valutazione viene suddivisa in sottosezioni. La 
sottosezione è caratterizzata dal fatto che lo stato secondo l’ORNI, il numero di tratti di linea, la disposi-
zione dei conduttori e lo stato di esercizio determinante rimangono invariati per tutta la sua lunghezza. 

A1; A2  

Stato di esercizio determinante Un determinato stato di esercizio di una linea per il quale devono essere rispettate le limitazioni preven-
tive delle emissioni (es. valore limite dell’impianto). 

2.4 

Tratto di linea I tre conduttori di fase di un circuito nella corrente alternata trifase. Per gli elettrodotti delle ferrovie 
vedere anello. 

 

UFE Ufficio federale dell’energia 1.1 
UFT Ufficio federale dei trasporti 1.1 
Vecchio impianto Approvazione dei piani passata in giudicato prima dell’1/2/2000 2.5; A7  
VLI Valore limite d’immissione 3.2 
VLImp Valore limite dell’impianto 2.3 

 


